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SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DAS EQUAÇÕES
ESTÁTICAS DA REDE ELÉTRICA CONSIDERANDO O
CONTROLE QV
Esta dissertação apresenta um estudo sobre o impacto do Controle QV
na solução das equações da rede elétrica em regime permanente. Três
modelos analíticos são analisados. No primeiro, o conjunto de variáveis
do problema de uxo de potência convencional é estendido pela geração
de potência reativa. Isto resulta num sistema linear subdeterminado a
ser resolvido a cada iteração do método de Newton. As características
da solução geral deste sistema linear permitem conduzir a solução do
uxo de potência para um ponto onde é possível melhorar um índice
de desempenho relacionado à malha QV, selecionado adequadamente.
O segundo modelo considera o Controle Secundário de Tensão (CST)
no conjunto de equações do uxo de potência convencional. Observa-
se que esta estratégia permite obter soluções com melhor distribuição
de potência reativa gerada, a despeito das diculdades resultantes da
imposição das equações de CST. O terceiro modelo analítico inclui as
equações de CST como restrições em problemas de Fluxo de Potência
Ótimo. Como objetivo, avaliou-se a minimização dos desvios quadráti-
cos da magnitude de tensão de um valor pré-especicado e o carrega-
mento máximo da rede. A versão não linear Primal-Dual do método de
pontos interiores é usada para obter a solução destes problemas. Neste
caso, a consideração de vários tipos de restrições de desigualdade re-
sulta em soluções de maior aplicabilidade, sob o ponto de vista prático.
Resultados numéricos obtidos utilizando sistemas de diferentes portes
são usados para ilustrar o uso dos modelos analíticos apresentados.
Palavras-chave: Controle QV, Controle Secundário de Tensão, má-




ALTERNATIVE SOLUTIONS TO THE POWER GRID
STATIC EQUATIONS CONSIDERING QV CONTROL
This dissertation presents a study on the impact of QV Control in the
steady state solution of the network equations. Three analytical models
are analyzed. At the rst model, the set of variables of the conventional
power ow problem is extended by the reactive power generation. This
results in a underdetermined linear system to be solved at each iteration
of Newton's method. The characteristics of the general solution of this
system allow to modify the power ow solution such as to improve per-
formance indexes related to QV control. The second analytical model
considers the Secondary Voltage Control (SVC) in the set of conven-
tional power ow equations. It is observed that this strategy allows
to obtain solutions with better distribution of reactive power genera-
tion, regarding the diculties of the imposition of the SVC equations.
The third analytical model includes the SVC equations as constraints
in Optimal Power Flow problems. The minimization of the quadratic
deviation of voltage magnitude from a specic point and the maximi-
zation of the loadability conditions was studied. The non-linear version
of the Primal-Dual interior point method was used to obtain solutions
to these problems. In this case, the consideration of dierent inequality
constraints provides more practical solutions. Numerical results obtai-
ned with systems of dierent sizes were used to illustrate the analytical
models proposed.
Keywords: QV Control, Secondary Voltage Control, maximum loada-
bility, rectangular coordinates, strategies based on static optimization.
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1 INTRODUÇÃO
As utuações na magnitude da tensão nas barras, resultantes
das variações da carga e de eventuais contingências, tornam essencial
o uso de uma estratégia de controle de potência reativa-magnitude da
tensão (QV) durante a operação diária do sistema. Os principais ob-
jetivos desta estratégia são o controle da produção e do consumo de
potência reativa, a manutenção dos níveis de magnitude de tensão nas
barras satisfazendo limites pré-especicados e a redução das perdas de
potência ativa nas linhas de transmissão [1].
Em termos analíticos, o controle QV tem sido visto como um
problema não linear, multi-objetivo, de dimensão elevada, com níveis
distintos de hierarquia. A natureza complexa deste problema mostra
a necessidade de procedimentos de monitoração mais sosticados do
que aqueles utilizados no caso do controle de potência ativa-frequência
[2]. Visando melhorar a segurança do sistema elétrico e/ou reduzir o
custo de geração de potência ativa (através do ajuste da magnitude
da tensão para a redução das perdas), estratégias para o controle QV
foram propostas na Espanha, França e Itália no nal dos anos 70 [3].
A coordenação deste controle é organizada em três níveis hie-
rárquicos: Controle Primário de Tensão (CPT), Controle Secundário
de Tensão (CST) e Controle Terciário de Tensão (CTT), [46]. Esta
divisão é feita considerando o tempo e a variação da carga, consequen-
temente o tipo e a urgência de ação de controle. De acordo com a
hierarquia do controle QV, o nível secundário recebe informações do
nível terciário, de forma a fornecer indicações de ações de controle para
o nível primário.
Este trabalho enfoca a análise em regime permanente envolvendo
o CST, utilizando as informações regionais para modicar adequada-
mente os controladores, com o objetivo de ajustar a magnitude da ten-
são das barras piloto nos valores de referência. O sistema de potência
é dividido em áreas, para cada uma das quais um conjunto de uni-
dades geradoras (denominados geradores de regulação) é selecionado
para monitorar o nível da magnitude da tensão de uma determinada
barra pertencente à área (denominada barra piloto). O CST coordena
automaticamente os recursos de potência reativa, de forma a estabele-
cer um nível de magnitude de tensão satisfatório, com uma adequada
margem de potência reativa dos dispositivos de controle QV. Isto per-
mite manter um nível de tensão adequado no sistema de transmissão
quando a carga varia (na escala de tempo horária) e/ou após eventuais
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modicações na topologia do sistema.
1.1 Objetivos
Esta dissertação apresenta um estudo das equações estáticas da
rede elétrica considerando controle QV. Isto é, pretende-se observar
soluções alternativas do problema de uxo de potência que priorizem
índices como geração e distribuição de potência reativa e mínimo desvio
de tensão. Além disso, a teoria, modelagem e aplicação do CST são
apresentadas.
Através de testes com sitemas de diversos portes, espera-se iden-
ticar as vantagens das modelagens propostas, bem como enumarar as
diculdades encontradas. Espera-se também motivar a continuidade
deste estudo através da apresentação de resultados promissores e su-
gestões para trabalhos futuros.
1.2 Resumo do trabalho proposto
Neste trabalho, apresenta-se um estudo da utilização do CST na
operação de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) em regime perma-
nente. As seguintes modelagens analíticas são apresentadas:
1. uxo de potência convencional com extensão do conjunto de variá-
veis. Nesta formulação, a inclusão da geração de potência reativa
como variável resulta na solução de um sistema linear subdeter-
minado em cada passo do processo iterativo. Isto permite ajustar
as componentes da solução, de forma a se obter distribuição da
geração de potência reativa mais conveniente;
2. uxo de potência convencional com inclusão de restrições do CST.
Neste caso, além do acréscimo no número de variáveis, o sistema
de equações não lineares do problema de uxo de potência con-
vencional é estendido para considerar as restrições do CST. Nova-
mente, a solução dessas é baseada num sistema linear aumentado,
com o uso adicional das informações de segunda ordem fornecidas
pelas equações do uxo de potência;
3. uxo de potência ótimo com inclusão de restrições do CST. Esta
formulação visa a solução das equações do uxo de potência com o
mínimo desvio quadrático de um nível de tensão pré-especicado,
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considerando as restrições do CST. A versão não linear do método
de pontos interiores é utilizada para obter esta solução.
4. identicação dos níveis de carregamento críticos induzidos pelas
restrições do CST. Este modelo é baseado na parametrização das
equações do uxo de potência estendido para considerar o CST.
Um esquema de predição-correção, semelhante ao do método da
continuação, é combinado com um algoritmo de otimização es-
tática para determinar uma sequência de soluções do uxo de
potência estendido. Cada uma dessas soluções corresponde a um
nível de carregamento, aqui referido como crítico, no qual a restri-
ção de magnitude de tensão de uma das barras piloto ou o limite
de capacidade de alguma barra reguladora impede o aumento
adicional do nível de carga.
As equações do uxo de potência são expressas em coordenadas
retangulares, tanto pela sua simplicidade como pela precisão das solu-
ções preditas. Resultados com sistemas de diferentes portes ilustram
as principais características das metodologias propostas.
1.3 Estrutura da dissertação
O texto desta dissertação se apresenta da seguinte maneira: no
Capítulo 2, é introduzido o controle de potência reativa - tensão, cha-
mado controle QV; o Capítulo 3 aborda especicamente o CST; no
Capítulo 4, é apresentada a modelagem analítica e os métodos numéri-
cos utilizados; no Capítulo 5, são mostrados resultados numéricos que
ilustram a aplicação das diferentes metodologias propostas neste tra-





Visando simplicar a tomada de decisão envolvendo os aspectos
econômicos das soluções de segurança durante a operação dos SEP, até
um passado recente era frequente o estudo separado dos problemas en-
volvendo as malhas potência reativa-tensão e potência ativa-abertura
angular. No entanto, apesar desta separação ser útil do ponto de vista
de implementação prática de algoritmos e entendimento de fenômenos
fundamentais, a condição operativa sob carregamentos pesados e limi-
tes atingidos acaba complicando a proposição, tornando o problema
mais complexo. Desta maneira, um grande esforço para entender os
fenômenos envolvendo potência reativa e tensão tem sido feito [7].
Este capítulo pretende explanar os conceitos básicos do acopla-
mento QV, apresentar a teoria envolvida em controle de potência rea-
tiva - tensão, os dispotivos utilizados, os tipos e estratégias.
2.2 Acoplamento QV
A Figura 2.1, [7], representa uma linha de transmissão aérea,
onde V1 e V2 são as tensões dos dois terminais, P1, P2, Q1 e Q2 são as
potências ativas e reativas nestes terminais, R é a resistência série e X
a reatância série da linha; e I é a corrente que ui na linha, no sentido
do terminal 1 para 2.
Figura 2.1  Representação de linha de transmissão
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A representação fasorial de cada elemento pode ser vista na Fi-
gura 2.2, [7].
Figura 2.2  Diagrama fasorial
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(2.1)
onde V = V1   V2 e V = V1V2 .
Para sistemas de transmissão de alta tensão, pode-se aproximar
P2
Q2
t 3 (considerando cos' = 0:95) e XR t 10, [7], [9], [10]. Com isto,







Observa-se por (2.2) que controlando o valor de Q2, a tensão
V 2 pode também ser controlada, ou seja, o controle de tensão nas
barras pode ser feito garantindo-se o fornecimento da potência reativa
demandanda e o uxo pelas linhas de transmissão.
2.3 Dispositivos de controle
Os dispostivos utilizados no controle QV são de atuação local,
regulando geradores, transformadores com tap variável, reatores e ca-
pacitores shunt.
Quanto aos geradores, o controle é feito de forma contínua atra-
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vés da corrente de excitação. Os equipamentos responsáveis por este
controle são chamados de Reguladores Automáticos de Tensão (AVR),
e determinam uma operação na condição de sub-excitação ou sobre-
excitação, o que implica absorção ou fornecimento de potência reativa.
Os transformadores, por sua vez, sempre absorvem potência re-
ativa, mas permitem o controle do tap (no caso dos Transformadores
com Comutação sob Carga) para variar a tensão de saída deste equi-
pamento.
Observa-se que reatores, capacitores e taps de transformadores
são dispostivos de controle discreto, que podem ser acionados de acordo
com os comandos advindos de circuitos de automação ou do operador do
sistema. Em conjunto com estes equipamentos são utilizados os cha-
mados dispositivos FACTS (Sistemas Flexíveis de Transmissão AC),
capazes de realizar ajustes contínuos. Os FACTS mais utilizados são
os Reguladores de Potência Reativa (RPC) e os Compensadores Está-
ticos de Potência Reativa (SVC). Os RPCs conectam ou desconectam
automaticamente conjuntos de capacitores através de medições de fase
entre tensões e correntes na rede. Os SVCs são constituídos de tiristo-
res e ltros, o que possibilita fornecer uma saída contínua indutiva ou
capacitiva ao sistema, [1].
Observa-se que todos os equipamentos são de controle especíco
e local, devendo ser coordenados para atingir um objetivo geral para o
sistema.
2.4 Tipos de controle
A estratégia ideal de controle em um SEP dene uma condição
ótima e garante a operação nesta condição utilizando os equipamentos
disponíveis, através de medições, análises e tomadas de decisão. Para
isso, é necessário conhecer a topologia atualizada e o carregamento da
rede em tempo real. Desta maneira, uma única unidade de controle
e coordenação centralizada baseada em informações e estimações de
parâmetros e medidas poderia detectar alterações no sistema e propor
decisões operativas.
No entanto, os SEP são reconhecidamente de grande porte, dis-
tribuídos em áreas distintas, cuja análise requer modelagens analíticas
com equações não lineares. Os dispositivos de controle estão distribuí-
dos na rede elétrica, e seu custo torna economicamente desvantajoso
disponibilizá-los redundantemente por todo o sistema [11]. Todas essas
condições implicam um aumento de tempo para medição, cálculos e
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transmissão de dados, o que diculta o controle centralizado. Porém,
uma coordenação centralizada das ações de controle é necessária para
garantir o alcance dos objetivos vinculados à operação ótima da rede
elétrica. Por esta razão, foram desenvolvidas as estratégias de coorde-
nação centralizada e de controle descentralizado do sistema, [12], [13].
Por controle descentralizado entende-se que apenas informações locais
são utilizadas nas tomadas de decisão. E para que a coordenação cen-
tralizada tenha tempo o suciente para analisar os dados disponíveis e
funcionar ecientemente, utiliza-se uma estrutura vertical hierárquica
de prioridades de ação, de acordo com a magnitude da variação da
carga e o tempo com que ela varia. De uma forma geral, a coordenação
deste controle é organizada nos três níveis hierárquicos [46] descritos
a seguir.
1. Controle Primário de Tensão (CPT): compensa as variações rápi-
das e aleatórias da magnitude da tensão, mantendo estas variáveis
tão próximas quanto possível dos valores de referência. Apenas
informações locais são usadas para denir as ações de controle,
cuja constante de tempo é da faixa de poucos segundos. Os cen-
tros de controle operam prioritariamente ajustando a tensão de
seus geradores atráves de Reguladores Automáticos de Tensão
(AVRs). Outros dispositivos como Compensadores Estáticos de
Potência Reativa (SVCs) e reguladores automáticos de taps de
transformadores também são utilizados nesta etapa. Todos os
equipamentos são considerados dinâmicos.
2. Controle Secundário de Tensão (CST): regula as variações lentas
e de signicante magnitude de tensão (resultantes da variação
de carga, por exemplo). As ações determinadas por este tipo
de controle são baseadas nos valores de referência da magnitude
da tensão em barras de carga especícas. Este nível consiste de
reguladores regionais de magnitude de tensão e reguladores de
potência reativa. A constante de tempo dessas ações de controle
é da ordem de poucos minutos. Nesta etapa, utilizam-se também
dispositivos estáticos.
3. Controle Terciário de Tensão (CTT): determina as ações de con-
trole para ajustar a magnitude da tensão das barras piloto nos
valores ótimos, visando geralmente aspectos econômicos e de se-
gurança. As informações do sistema completo, incluindo todos
os níveis hierárquicos, são utilizadas em aplicativos computaci-
onais como o Fluxo de Potência Ótimo (FPO). Neste tipo de
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controle predomina a ideia da monitoração centralizada, o que
resulta numa constante de tempo variando de vários minutos a
algumas horas, maior do que aquela do CST. O nível terciário de
regulação de tensão recebe periodicamente (em geral a cada 15
minutos) informações sobre o estado do sistema. Essas informa-
ções são usadas em conjunto com um aplicativo computacional
(em geral o Fluxo de Potência Ótimo) para calcular a magnitude
da tensão de referência (set points) das barras piloto, com base
na previsão de carga de curto prazo. Os valores da tensão de
referência são transmitidos ao nível secundário.
Em resumo, os Reguladores Automáticos de Tensão são usados
exclusivamente em geradores individuais no CPT, os efeitos desses re-
guladores dentro de uma região são coordenados pelo CST e os efeitos
de ambos o CPT e o CST são coordenados pelo CTT [2]. De acordo
com a hierarquia do controle QV, o nível secundário recebe informações
do nível terciário, de forma a fornecer indicações de ações de controle
para o nível primário.
É reconhecido que o esquema de controle QV baseado em malha
fechada fornece melhor distribuição da geração de potência reativa,
possibilitando uma recondução mais rápida da rede elétrica ao nível
de tensão normal após uma contingência, [4], [14]. Adicionalmente, a
manutenção de uma margem de potência reativa em cada dispositivo de
controle QV previne os problemas de instabilidade de tensão e aumenta
o nível de segurança do sistema de potência.
Algumas diculdades do controle hierárquico QV são as seguin-
tes: 1) o acoplamento entre as diversas barras do sistema, o que diculta
a divisão do mesmo em áreas distintas; 2) a seleção das barras piloto e
a especicação da magnitude da tensão nestas barras [5] ; 3) a modi-
cação contínua do controle dos geradores e da magnitude da tensão nas
barras piloto para acompanhar as variações da demanda e as eventuais
contingências [15]; e 4) a não consideração do efeito de outros dispo-
sitivos de controle QV, tais como os bancos de capacitores e reatores,
em tempo real.
2.5 Métodos de análise estática
Devido à organização hierárquica, a dinâmica lenta da carga nos
níveis secundário e terciário permite a utilização de métodos estáticos
para análises de controle QV. As metodologias de análise se baseiam na
solução das equações que modelam a rede elétrica em regime perma-
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nente, e os dispositivos computacionais utilizam em geral uma formu-
lação analítica simples, que requer tempo e memória de processamento
moderada. As principais abordagens encontradas na literatura são:
1. Fluxo de Potência
As abordagens iniciais para controle QV se baseavam nas soluções
do método Desacoplado Rápido, e na realimentação de informa-
ções advindas de ajustes de controle, [2]. No entanto, considerava-
se como PQ as barras de tensão controlada, enquanto que as
barras que necessitavam de injeção de potência reativa eram cha-
madas de PV. Nestas barras PV a tensão era determinada a cada
iteração através de relações de sensibilidade, [16], [17]. No en-
tanto, esta metodologia tomava muito tempo de operação, [2].
As abordagens mais recentes consideram uma extensão do pro-
blema de uxo de potência convencional. Em [2] é proposto um
modelo que considera a inclusão de dois novos tipos de barras,
as barras piloto (PQV) e barras de regulação (barras P). A ten-
são nas barras PQV é controlada pela injeção de potência reativa
proveniente das barras de regulação próximas. De maneira ge-
ral, o controle QV garante a tensão das barras piloto e de carga
pré-especicando a distribuição de potência reativa nas barras
reguladoras.
As equações de desbalanço de potência, para esta abordagem são
expressas como
Pgi   P 0di   Pi = 0
Qgi  Q0di  Qi = 0
Qrgi  Q0di  Qi = 0
(2.3)
onde o superescrito 0 indica variável pré-especicada e o supe-
rescrito r indica as variáveis das barras de regulação, respectiva-
mente. Pi eQi representam as injeções de potência na barra i; Pgi
e Qgi representam as potências geradas; Pdi e Qdi representam
as potências demandadas na barra i.
Mais informações sobre esta modelagem são apresentadas no Ca-
pítulo 4.
2. Fluxo de Potência Ótimo
Nesta abordagem considera-se as equações do uxo de potên-
cia como restrições de igualdade. Com isso, é possível garantir
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o controle QV além de satisfazer condições de segurança. Em
[6] diversas funções objetivo com aplicações relacionadas ao con-
trole QV são propostas, como minimização da potência reativa
gerada/absorvida pelos geradores e determinação do máximo car-
regamento.
O problema de controle QV pode ser modelado matematicamente
como um problema de otimização não linear e restrito. De ma-
neira geral:
Minimize f(x;u)
sujeito a g(x;u) = 0
xm  x  xM
um  u  uM
hm  h(x;u)  hM
(2.4)
onde x e u são respectivamente os vetores das variáveis de es-
tado (tensão e fase nas barras) e das variáveis de controle (tensão
nos geradores, tap dos transformadores e potência reativa nos
compensadores). f(x;u) é a função objetivo. g(x;u) é um vetor
coluna de funções composto pelas equações da rede expressas em
(2.3). h(x;u) representa o vetor coluna de restrições funcionais
que dependem das variáveis do problema, como por exemplo uxo
reativo nas linhas de transmissão.
3. Análise de sensibilidade
A interdependência entre as variáveis dos SEPs é aproveitada
nesta abordagem, sendo quantitativamente estimada e utilizada
para análises de planejamento de operação. Neste tipo de abor-
dagem, as relações de sensibilidade entre a injeção de potência
reativa e tensões nas barras são obtidas através da linearização
(via expansão em série de Taylor) da expressão do balanço de po-
tência reativa na rede (2.5). Outras variáveis de controle podem
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ser utilizadas. Sejam as equações que modelam a rede dadas por
Pgi   Pdi   ei
nX
j=1
(Gijej  Bijfj) + fi
nX
j=1
(Gijfj +Bijej) = 0






(Gijfj +Bijej) = 0
(2.5)
onde Pgi e Qgi representam a geração de potência ativa e reativa
da barra i, respectivamente; Pdi e Qdi representam as potências
ativa e reativa da carga na barra i; ei e fi são as componentes





Gij e Bij são termos da matriz admitância de barra, os quais
dependem apenas dos parâmetros do sistema de transmissão.
De maneira resumida, (2.5) pode ser representada como
g(x;u) = 0 (2.6)
onde g é o conjunto das equações (2.5), x são as variáveis de-
pendentes ou variáveis de estado e u são as variáveis de controle
denidas anteriormente. As relações entre as variáveis de controle
e dependentes pode ser determinada expandindo-se as equações
não lineares da rede (2.6) em série de Taylor, na vizinhança da
solução inicial (x0;u0) e na direção (x;u), até o termo de
primeira ordem. Isto fornece
g(x0;u0) +Gx(x
0;u0)x+Gu(x
0;u0)u = 0 (2.7)
tal que Gx e Gu são as derivadas de (2.6) em relação a x e
u respectivamente. Fazendo-se g(x0;u0) = 0 graças a (2.6),
obtém-se
x =  Gx(x0;u0) 1Gu(x0;u0)u (2.8)
tal que a relação de sensibilidade entre x e u pode ser denida
como
Sxu =  Gx(x0;u0) 1Gu(x0;u0) (2.9)
A partir de (2.9) pode-se investigar a inuência da tensão nas
barras de geração e da variação de taps de transformadores, por
exemplo, na injeção de potência reativa nas barras. Este tipo de
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estimação pode ser interessante para realizar ajustes convenien-
tes de variáveis de forma se obter uma solução viável, quando
outros métodos não encontram soluções com respeito aos limites
de operação. Em [18], esta abordagem é utilizada para determi-
nar o controle necessário para manter o limiar de estabilidade.
Os dispositivos de controle considerados são transformadores de
tap variável, capacitores estáticos, SVCs e AVRs.
4. Algoritmos de inteligência articial
Aproveitando análises de resultados obtidos via problemas de
uxo de potência e relações de sensibilidade, [1] e [19] propoem
sistemas especialistas capazes de selecionar e coordenar as ações
de controle. A estratégia apresentada em [1] é baseada em duas
etapas: inicialmente o sistema identica as áreas mais críticas
do ponto de vista de tensão analisando soluções do problema de
Fluxo de Potência. Em seguida, o sistema especialista utiliza
regras empíricas e heurísticas pré-determinadas aliadas a infor-
mações de sensibilidade dos parâmetros controláveis, para deter-
minar a ação mais eciente. No entanto a abordagem só envolve
o controle das violações de tensão, não tratando diretamente a
natureza das relações com a potência reativa do sistema.
2.6 Conclusão
Ao longo do tempo, o interesse pelo controle QV cresceu na ope-
ração de SEP. Desenvolveu-se a estratégia de coordenação centralizada
e controle descentralizado do sistema, tal que uma divisão hierárquica
é proposta, a qual envolve os níveis de controle primário, secundário e
terciário de tensão. Esta divisão possiblita o uso de métodos analíticos




3 CONTROLE SECUNDÁRIO DE TENSÃO
3.1 Introdução
O (CST) é a etapa do controle hierárquico responsável por regu-
lar as variações lentas e de signicativa magnitude de tensão, visando
garantir uma margem de potência reativa bem distribuída que evite
um colapso de tensão na ocorrência de contingências. De acordo com a
teoria de controle clássico, para que todo o sistema elétrico seja contro-
lável do ponto de vista de tensão é necessário que o número de barras
de carga do sistema seja menor que o número de barras de geração [20].
Porém, o número de barras de carga é muito maior que o número de
barras de geração em qualquer SEP, trazendo a necessidade de dividir
o sistema em áreas e controlar barras especícas.
Para divisão do sistema em áreas, aproveita-se as características
de cada barra quanto a tensão e potência reativa, agrupando-as tal que
se supõe que há um desacoplamento QV entre as áreas. Isto é, espera-se
poder realizar ações de controle locais em cada área sem afetar demais
as outras. É selecionada uma barra para ser a representante do perl
de tensão de cada área, denominada barra piloto. Para controlar a
tensão desta barra, selecionam-se diversas barras reguladoras, as quais
são utilizadas também para establecer um nível de geração de potência
reativa adequado para o sistema.
O esquema de controle é dividido em duas malhas. A malha
de tensão é responsável por manter a tensão da barra piloto em seu
valor de referência, fornecido pela etapa de Controle Terciário de Ten-
são. Comparam-se os valores atual e de referência, tal que a diferença
é enviada como um sinal de erro à ser tratado por um controlador
proporcional-integral. A malha de Potência Reativa visa determinar o
nível de potência reativa gerada em cada barra de regulação. Este ní-
vel é determinado proporcionalmente à capacidade de geração de cada
barra de uma mesma área, coordenando as reservas de potência reativa
locais, [21]. O controle, por ser implementado por áreas, é chamado de
descentralizado.
3.2 Revisão Bibliográca
A estratégia de controle hierárquico QV, tem sido implantada
em vários países (Itália, França, Bélgica, Espanha, Romênia, etc.) [1].
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Baseados nos mesmos conceitos iniciais de controlar a tensão nas bar-
ras piloto e denir uma margem adequada de potência reativa gerada
em cada área, os esquemas implementados em cada país foram sendo
adaptados de acordo com as particularidades de seus sistemas elétricos,
[22].
França foi considerada o primeiro país a implementar o controle
hierárquico, em 1979 [21]. A estratégia utilizada sobrepunha a malha
de controle de tensão e controle de potência reativa à uma malha de
controle primário que envolvia reguladores automáticos de tensão. No
entanto, os reguladores não eram especicamente instalados nas barras
de regulação, realizando o controle de forma centralizada. Esta pro-
posta obteve resultados satisfatórios durante anos, [22]. Com o cres-
cimento do sistema elétrico francês, a rede foi se tornando acoplada
demais do ponto de vista QV. Isto implicou em diculdades para im-
por um mesmo nível de potência reativa em todas as barras reguladoras
de cada área, e em controlar as tensões nas barras de piloto. Como solu-
ção, o sistema francês considera o controle de mais de uma barra piloto
por área. Além disso, como análise estática do CST, o sistema fran-
cês se baseia em um problema de otimização em que a função objetivo
considera tanto a tensão nas barras piloto como os níveis de potência
reativa nas barras de regulação.
Diferentemente do esquema francês, o esquema italiano utiliza
um dispositivo próprio instalado em cada barra reguladora. Adicio-
nalmente, possuem unidades de controle especícas conhecidas como
RVR (do inglês Regional Voltage Regulator) para cada área, onde im-
plementam a malha de controle de potência reativa. Estas unidades
também são responsáveis por controlar bancos de capacitores, reatores
shunt, transformadores de tap variável entre outros dispostivos utiliza-
dos para evitar a saturação dos geradores de cada área. Do ponto de
vista de análise estática, funções objetivo para minimização de perdas,
desvio de tensão e máximo carregamento são utilizadas para determinar
os pontos de operação ótimos do sistema [6]. Este sistema possui um
grau de complexidade menor que o francês, sendo também referência
para outros países da Europa e do Mundo [22].
Desde a década de 90, com o controle hierárquico já implemen-
tado, diversos estudos vêm sendo propostos para analisar o desempenho
do CST, bem como buscar alternativas para as diculdades encontra-
das. A referência [4] apresenta uma análise de segurança da operação
sob controle descentralizado e sob controle coordenado (na época es-
tudados de forma isolada), comparativamente a sistemas com apenas
CPT. A metodologia de estudo apresentada se baseia em três etapas:
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seleção, análise e controle corretivo de contingências, tal que foi con-
cluído que os sistemas sob CST apresentam melhor performance em
regime permanente do ponto de vista de restabelecer a estabilidade de
tensão em relação aos sistemas considerando apenas CPT.
Em [14], o comportamento do sistema sob instabilidade de ten-
são é analisado, provando os benefícios do CST em comparação com
sistemas que possuem apenas CPT. Além disso, [14] propõe uma es-
tratégia de controle emergencial, mais eciente que o controle baseado
em barras piloto em condições de instabilidade de tensão iminente. A
melhoria trazida pelo CST quanto à performance da operação sob ins-
tabilidade de tensão também é apresentada em [23].
Dois aspectos são fundamentais para a eciência do controle se-
cundário de tensão. O primeiro é a seleção das barras piloto. Essas
barras estão associadas a zonas eletricamente compactas, e a sua mag-
nitude de tensão é suposta ser a melhor representação do perl de ten-
são da área [4]. Os procedimentos comumente encontrados na literatura
baseiam-se em regras denidas a partir de observações da operação do
sistema elétrico em simulações computacionais. Além disso, relações
de sensibilidade fundamentadas na linearização das equações do SEP
são frequentemente utilizadas, a despeito da imprecisão deste modelo
quando a rede elétrica opera próximo ao seu limite de capacidade de
transmissão. Uma vez selecionadas, as barras-piloto são mantidas nesta
função para qualquer condição de operação. A despeito de eventuais
modicações, a imposição da magnitude da tensão de referência neste
conjunto xo de barras pode dicultar o processo de solução das equa-
ções do uxo de potência. O segundo aspecto diz respeito à seleção das
barras de regulação, cujas principais funções são controlar a magnitude
da tensão das barras piloto e manter uma margem adequada de potên-
cia reativa. Isto é realizado através de um esquema de controle, tal que
todos os geradores de uma área operam com a mesma proporção do seu
limite máximo de geração de potência reativa. As diculdades desta
escolha estão relacionadas à disponibilidade, localização e capacidade
destes geradores.
O problema de seleção das barras piloto, bem como a forma
de tratar a tensão especicada nessas barras é abordado em [5]. Os
autores comprovam que, dependendo do carregamento do sistema, di-
ferentes conjuntos de barras são mais adequadas para serem utilizadas
como piloto, resultando em diferentes pers de tensão para os testes
realizados.
Em [24] é apresentada uma comparação de desempenho e custo
entre a utilização do CST e o uso de dispostivos de compensação shunt.
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Os resultados obtidos mostram que o CST é uma alternativa compe-
titiva do ponto de vista de estabilidade de tensão e dados os casos
apresentados, nanceiramente mais vantajosa.
Em [25] aborda-se o uso de informação de primeira e segunda
ordem para determinar indicativos de sensibilidade que sejam capazes
de revelar a necessidade de ações corretivas ou preventivas na presença
de CST. Além disso, tais parâmetros permitem determinar a distância
do ponto de operação do sistema em relação ao colapso de tensão.
Em [3] este estudo é considerado na determinação do máximo valor
singular da matriz inversa das equações de uxo de potência com CST,
interpretado como um parâmetro de indicação de estabilidade.
A otimização do uxo de potência com CST é abordada em [26],
onde diversas funções objetivo são testadas de forma separada e testa-
das considerando otimização multi-objetivo. Análises do ponto de vista
do Operador do Sistema Italiano são apresentadas, todas levando em
conta aspectos nanceiros e condições de segurança. A programação
multiobjetivo considerando o CST é abordada em [27], onde são apre-
sentadas análises na ocorrência de contingências e onde é debatida a
performance de acordo com critérios pré-determinados de estabilidade
de tensão. As margens de estabilidade na presença de CST também é
abordada em [28].
Já [29] apresenta estudos preliminares considerando a utilização
de CST no Brasil, mais especicamente na região sudeste, com enfoque
no Rio de Janeiro. O sistema teste real compreende 387 barras, 678
linhas de transmissão, 30 geradores e 5 unidades reguladoras. Os auto-
res analisam a resposta dinâmica do sistema para variações de carga,
ocorrência de contingência e aumento da margem de carregamento per-
mitida, com resultados promissores. Apresentam também testes sele-
cionando diferentes barras piloto na região, comprovando a inuência
desta escolha nos demais parâmetros avaliados. A estratégia utilizada
de controle hierárquico se baseia no desvio de magnitude de tensão das
barras piloto de um valor especicado, tal que este erro é processado
e enviado para AVRs. Os reguladores atuam para corrigir o desvio.
Este esquema se baseia apenas nas margens de variação dos AVRs, não
abordando diretamente o controle de potência reativa gerada. É mais
simples do ponto de vista prático mas menos preciso do que a estraté-
gia de CST baseada no alinhamento dos níveis de potência reativa nas
barras reguladoras, [15].
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3.3 Fluxo de Potência com Controle Secundário de Tensão
Para incluir as ações de CST na operação do SEP em regime
permanente, é necessário aumentar o número de equações do uxo de
potência para incluir as restrições relacionadas a manutenção da tensão
de referência nas barras de carga (uma em cada área) pré-selecionadas e
aos níveis de potência reativa das unidades geradoras (individualmente)
e das áreas (o conjunto de dispositivos de controle QV). Para isto,
além dos tipos de barras convencionais (V , PV e PQ), é necessária a
denição de dois tipos adicionais descritos a seguir.
 Barra PQV : representa analiticamente as barras piloto, ou seja,
as injeções líquidas de potência ativa e reativa e a magnitude da
tensão são especicadas a priori neste tipo de barra. O ângulo da
tensão é calculado na solução do problema de uxo de potência.
Uma barra piloto deve ser especicada em cada área e portanto
o número de barras PQV é igual ao número de áreas.
 Barra P : modela as barras de regulação, onde é suposto haver
um dispositivo de controle de potência reativa (gerador ou com-
pensador síncrono, SVC, etc). Apenas a injeção de potência ativa
é especicada neste tipo de barra. O ângulo e a magnitude da
tensão são determinados na solução do problema de uxo de po-
tência. O número de barras P é igual ao número barras seleciona-
das previamente para controlar a magnitude da tensão das barras
piloto.
As restrições relativas à margem de potência reativa dos dis-
positivos de controle QV é representada pelas chamadas equações de
alinhamento. Essas restrições impõem a condição de que a produção
de potência reativa de cada unidade geradora da área com relação ao
seu limite de capacidade deve ser igual à produção total de potência re-
ativa da área com relação à correspondente capacidade total da mesma.



















a potência reativa total gerada na área k, e o superscrito M representa
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o limite máximo. O número de equações de alinhamento é igual ao
número de barras reguladoras.
A inclusão das equações que representam o CST na formulação
do problema de uxo de potência resulta em um sistema de equações
não lineares composto de: 1) a equação de balanço de potência ativa de
todas as barras, exceto a barra V ; 2) a equação de balanço de potência
reativa das barras PQ e PQV; 3) a equação quadrática da magnitude
da tensão das barras PV e PQV; 4) as equações que representam as
restrições de alinhamento na geração de potência reativa das barras P.
Em termos analíticos,
Pgi   P 0di   Pi(e;f) = 0
Qgi  Q0di  Qi(e;f) = 0
V r
2













onde todas as variáveis foram denidas anteriormente.










3.4 Fluxo de Potência Ótimo com Controle Secundário de
Tensão
Em problemas de otimização, as equações de alinhamento pas-
sam a ser utilizadas como restrições de igualdade juntamente com as
equações de balanço de potência. De maneira geral, o problema de
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otimização é dado por
Minimize fo(e;f)
sujeito a Pi = Pgi   P 0di   Pi(e;f)
Qi = Qgi  Q0di  Qi(e;f)
Qri = Qgri  Q0di  Qi(e;f)
Vi = V
r2
i   (e2i + f2i )
Pmgi  Pgi  PMgi
Qmgi  Qgi  QMgi
V mi  Vi  VMi
(3.3)
onde as equações apresentadas em (3.2) se tornam restrições de igual-
dade, e fo(e;f) representa a função objetivo do problema. Usualmente,
os índices mais associados ao problema de CST são, [30]:
 Mínimo desvio de tensão de um valor especicado: Função obje-
tivo escolhida para penalizar desvios de tensão em relação a ten-
são nominal especicada nas barras. Matematicamente expressa
por fo =
P
(Vi   V espi )2, onde Vi representa a tensão na barra
i e V espi representa a tensão nominal especicada nesta mesma
barra.
 Minimização da potência reativa gerada/absorvida pelos gerado-
res: Tem o objetivo de determinar o ponto de operação ótimo em
que o sistema tem uma margem de regulação suciente, garan-
tindo uma reserva de potência preventiva para possíveis alterações
do sistema. A função objetivo é descrita como fo =
P
Q2g;i, onde
Qg;i é a potência reativa gerada pelo i-ésimo gerador.
 Máximo carregamento: A variação da carga é parametrizada em
função de , fator que simboliza a distância entre o ponto de
operação da rede e o ponto de colapso de tensão. A demanda de







tal que P 0d e Q
0
d representam a potência ativa e reativa deman-
dadas no caso base. Pd e Qd representam a variação destas
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demandas. Dessa forma, o problema de otimização se torna ma-
ximizar a função objetivo fo = .
Quanto as restrições de desigualdade, geralmente se utiliza as
expressões Vi;min  Vi  Vi;max e Qgi;min  Qgi  Qgi;max para
limitar respectivamente a tensão e a potência reativa gerada nas barras.
3.5 Conclusão
O Controle Secundário de Tensão é a etapa do controle hierár-
quico que lida com as variações de tensão provenientes de variações
lentas da carga. Nesta etapa busca-se estabelecer um nível de geração
de potência reativa nas barras reguladoras de acordo com as tensões
nas barras piloto de cada área, escolhidas para representar o perl de
tensão das mesmas. O objetivo é denir uma melhor distribuição de
potência reativa de acordo com as tensões em cada área para garantir
melhores condições de operação na ocorrência de carregamento pesado
ou de contingências.
Diversos estudos na área vêm sendo feitos, apontando as van-
tagens do CST em condições de operação adversas. Os métodos de
análise em regime permanente se baseiam nas equações estáticas da
rede e na consideração das equações de alinhamento. A escolha das
barras piloto e barras de regulação são apontadas como algumas das




Neste capítulo, são apresentadas as modelagens analíticas que re-
presentam os problemas estudados neste trabalho. Inicialmente, analisa-
se a inclusão da geração de potência reativa como variável do problema
de uxo de potência convencional. Isto implica a solução de um sistema
linear subdeterminado em cada passo do processo iterativo do método
de Newton. Além disso, é possível ajustar as componentes da solução,
de forma a se obter uma distribuição da geração de potência reativa
mais conveniente. Esta estratégia é referida no texto como Fluxo de
Potência Estendido (FPE). A seguir, mostra-se a formulação analítica
do problema de uxo de potência com restrições de CST. Neste caso,
além do acréscimo no número de variáveis, o sistema de equações não
lineares do problema de uxo de potência convencional é estendido para
considerar as barras piloto e as restrições de alinhamento. Novamente,
a solução dessas equações é baseada num sistema linear aumentado,
com o uso adicional das informações de segunda ordem fornecidas pelas
equações do uxo de potência. Posteriormente, apresenta-se a modela-
gem do problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) com inclusão de
restrições do CST. Duas formulações são mostradas. A primeira visa a
minimização do desvio quadrático de magnitude da tensão de um nível
pré-especicado e a segunda tem como objetivo determinar o nível de
carregamento máximo. Em ambas são consideradas as restrições opera-
cionais e de CST. A versão não linear do método de pontos interiores é
utilizada para obter esta solução. No presente estudo, é suposto que as
barras piloto e os geradores de regulação são previamente selecionados.
4.2 Fluxo de potência convencional
Denotando nb o número total de barras do SEP e considerando
coordenadas retangulares para modelar as tensões complexas nas bar-
ras, o conjunto de neq = 2nb 2 equações do uxo de potência é expresso
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por,
Pgi   Pdi   ei
nX
j=1
(Gijej  Bijfj) + fi
nX
j=1
(Gijfj +Bijej) = Pi






(Gijfj +Bijej) = Qi
V r
2
i   (e2i + f2i ) = Vi
(4.1)
onde Pgi e Qgi representam a geração de potência ativa e reativa da
barra i, respectivamente; Pdi e Qdi representam as potências ativa e
reativa da carga na barra i; V ri é a magnitude da tensão na barra
i, expressa em função das componentes real e imaginária da tensão




i ; e Gij e Bij são termos da matriz
admitância de barra, os quais dependem apenas dos parâmetros do
sistema de transmissão.
Para um nível de carga especicado, representado pelas variáveis
P 0di e Q
0
di
, a modelagem convencional do problema de uxo de potência
requer a pré-especicação de algumas variáveis, tais como Pgi , Qgi e
Vi. Para qualquer solução convergente, a magnitude de Pi, Qi
e Vi (denominados desbalanços) deve satisfazer uma tolerância pré-
especicada (geralmente 10 3 por unidade) na solução nal. Há um
total de (nb   1) equações relacionadas aos desbalanços de potência
ativa. As equações envolvendo Vi correspondem a um conjunto de
barras com dispositivos de controle (geradores, por exemplo) da malha
QV. O número de equações dos desbalanços Qi e Vi é (nb   1). As
expressões de desbalanço são,
Pgi   P 0di   Pi(e;f) = Pi
Qgi  Q0di  Qi(e;f) = Qi
V r
2
i   (e2i + f2i ) = Vi
(4.2)
onde os superscritos 0 e r indicam variáveis pré-especicadas e de re-
ferência, respectivamente; e Pi(e; f) e Qi(e; f) representam as injeções
de potência ativa e reativa, respectivamente, expressas em função das
componentes real e imaginária da tensão complexa. Tradicionalmente,
essas componentes formam um conjunto de nvr = 2nb   2 variáveis do
problema de uxo de potência.
As Eqs. (4.1) e (4.2) podem ser reescritas na forma compacta
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como,
g(x) = ys   g0(x) = 0 (4.3)
onde g() é um vetor coluna de ordem neq, cujos componentes são as
funções algébricas que representam os desbalanços de potência e de
magnitude quadrática da tensão, e x representa o vetor de variáveis
do uxo de potência; ys e g0(x) são vetores de ordem ((2nb   1) 1),
com componentes (Pgi   P 0di),(Qgi   Q0di) e V r
2




O sistema linear a ser resolvido a cada iteração do método de
Newton é dado por:24 PQ
V
35 =






onde J1,J2, J3, J4, J5 e J6 são matrizes de primeira derivada das Eqs.
(4.2) com relação às variáveis (e;f); P, Q e V são vetores com
componentes Pi, Qi e Vi, respectivamente; ee ef são vetores
com componentes ei and fi, respectivamente.
As matrizes Jacobianas são calculadas de acordo com:
J1 = diag(e)G+ diag(f)B+ diag(Ge Bf)
J2 = diag(f)G  diag(e)B+ diag(Gf +Be)
J3 = diag(f)G  diag(e)B  diag(Gf +Be)




tal que a operação diag(:) quando aplicada em um vetor x de ordem
nx1, retorna uma matriz quadrada nxnx cuja diagonal é composta
pelos termos xi e os demais termos são nulos. Esta mesma operação,
quando aplicada para uma matriz A de ordem nxnx, retorna o vetor
a cujos elementos ai são os termos da diagonal principal de A. Os
vetores e e f são compostos pelas componentes retangulares ei e fi
da tensão em cada barra i. G e B são as matrizes de condutância e
susceptância shunt, respectivamente.
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4.3 Extensão do uxo de potência convencional
Nesta seção, analisa-se a possibilidade de aumentar o número
de variáveis do problema de uxo de potência, selecionando algumas
unidades geradoras para exercer a função de barras de regulação QV.
Isto é sicamente possível porque a geração de potência reativa pode
ser controlada pelo operador do sistema. Portanto, é suposto que a





onde Qrgi é o valor de referência (pré-especicado) da geração de potên-
cia reativa, e Qri é a i-ésima variável auxiliar, que representa a variação
de potência reativa gerada. Visando manter o número de equações do
modelo de uxo de potência inalterado, a magnitude quadrática da
tensão de cada barra reguladora Eq. (4.2) é substituída pela corres-
pondente equação de balanço de potência reativa. O novo conjunto de
equações do uxo de potência se torna,
Pgi   P 0di   Pi(e;f) = Pi
Qgi  Q0di  Qi(e;f) = Qi
Qrgi +Qri  Q0di  Qi(e;f) = Qri
V ref
2
i   (e2i + f2i ) = Vi
(4.7)
onde o número de equações do problema de uxo de potência se mantém
em 2nb 2 e o número de variáveis aumenta para nvr = 2nb 2+ngr.
O sistema de equações do problema de uxo de potência estendido é
portanto,
g(y) = 0 (4.8)
onde y é um vetor com componentes e;f e Qri .
A aplicação do método de Newton para resolver a Eq. (4.8)








onde In é uma matriz esparsa com ngr colunas, resultante da primeira
derivada da segunda e terceira Eqs. (4.7) com relação às variáveis Qri ,
cujos elementos não nulos são unitários; e as outras variáveis foram
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previamente denidas. As matrizes J1, J2, J3, J4, J5, J6 são calculados
da mesma maneira como foi apresentada na seção 4.2.
A Eq. (4.9) é re-escrita na forma compacta como,
Ay = b (4.10)
onde todos os termos são facilmente identicados.
O sistema linear da Eq. (4.10) tem neq = 2nb   2 equações e
nvr = 2nb  2+ ngr variáveis, o que caracteriza um sistema linear sub-
determinado com innitas soluções. A solução geral deste sistema é
expressa pela soma de duas componentes, a solução de Mínima Norma
Euclideana e a solução de Espaço Nulo, [31]. A primeira possui carac-
terísticas desejáveis para ns práticos em termos de desvio reduzido de
um dado ponto de operação. A segunda pode ser monitorada para con-
trolar algumas variáveis do sistema de potência, visando a melhoria de
certos índices de desempenho do sistema elétrico. Assim, se o posto da
matriz A é neq, a dimensão da matriz de espaço nulo das linhas de A é
nvr(nvr neq), e a solução geral da Eq. (4.10) pode ser expressa num
subespaço reduzido de dimensão nvr (nvr neq). No presente estudo,
a estratégia para resolver esta equação consiste em primeiro determinar
a solução de mínima norma da Eq. (4.10), e subsequentemente buscar
uma solução particular, de acordo com um critério pré-estabelecido, de
forma semelhante àquela apresentada em [32]. A solução geral da Eq.
(4.10) é dada por [31, 33]
y =y0 + T0z (4.11)
onde y0 é a solução de mínima norma Euclideana, T0 é uma matriz
de dimensão nvr (nvr neq), de espaço nulo das linhas de A(ye); isto
é, A(ye)T0 =  ( é uma matriz nula de ordem (nvr   neq)  neq),
z é um vetor coluna arbitrário de ordem (nvr   neq) e  é um fator
incluído na equação para controlar o quanto a solução de espaço nulo
inuencia na solução geral.
A solução de mínima norma da Eq. (4.10) pode ser obtida





















onde 0 é o vetor dos multiplicadores de Lagrange das restrições de
igualdade da Eq. (4.12). Um exemplo numérico demonstrando a ilus-
tração geométrica da mínima norma Euclideana pode ser encontrado
no Apêndice C.
Para determinar a matriz de espaço nulo T0, considere a matriz







ondeR é uma matriz triangular superior de ordem neqneq e é a ma-










































Além disso, da Eq. (4.15), a sub-matriz Tt2 pode ser selecionada
como a matriz de espaço nulo T0 da solução geral. Assim,
y = Tt1R
 tb+Tt2z (4.18)
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Diversos critérios podem ser considerados para determinar a so-
lução baseada na matriz de espaço nulo, denida pelas variáveis z da
Eq. (4.18). Particularmente, se a geração de potência reativa varia de
acordo com a Eq. (4.6), o cálculo do vetor z que minimiza o desvio
quadrático da geração de potência reativa das barras de regulação de
um valor de referência pode ser selecionado como um índice de desem-
penho. Neste caso, é necessário resolver um problema de otimização de




(Q0gr +s Qrgr )tWq(Q0gr +s Qrgr ) (4.19)
ondeQ0gr é o valor inicial da geração de potência reativa,Q
r
gr é um vetor
coluna de ordem ngr, cujos componentes são os valores de referência
da geração de potência reativa nas barras de regulação; e Wq é uma
matriz de ponderação, cujos termos podem ser unitários, ou baseados
na capacidade do dispositivo de regulação, etc.
Da Eq. (4.11),
s =y0s +T0rz (4.20)
onde y0s e T0r são as partes dos vetores correspondentes a solu-
ção de mínima norma y0 e a matriz de espaço nulo T0, das barras






cuja solução é obtida resolvendo-se o sistema linear,
(Tt0rWqT0r )z =  Tt0rWq(Q0gr +y0s  Qrefgr ) (4.22)
onde a matriz de coecientes e o vetor do lado direito possuem dimen-
sões ngr  ngr e ngr  1, respectivamente.
O processo iterativo necessário para realizar este tipo de controle
intermediário é sumarizado na seguinte sequência de passos:
1. Estime valores iniciais para as componentes real e imaginária da
tensão complexa nas barras ei, fi e para as componentes si (vetor
y da Eq. (4.8));
2. Calcule os desbalanços de potência ativa, reativa e magnitude
quadrática da tensão P, Q, V; (vetor b do lado direito da
Eq. (4.10));
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3. Verique a convergência do processo iterativo: se a magnitude do
vetor b é menor do que uma tolerância pré-especicada  (geral-
mente 10 3), a convergência foi alcançada; caso contrário, pros-
siga ao próximo passo;
4. Determine a matriz A da Eq. (4.10) (a matriz de coecientes da
Eq. (4.9)), faça a fatoração QR da matriz At, e determine a so-
lução de mínima norma Euclideana, de acordo com a Eq. (4.17);
resolva o problema de otimização da Eq. (4.19) para determinar
a componente de espaço nulo da solução geral, a qual fornece a
distribuição de potência reativa gerada com mínimo desvio qua-
drático do valor de referência;
5. Atualize as variáveis ei, fi e si, e retorne ao passo (2);
Este procedimento é uma combinação do método convencional
de Newton-Raphson para resolver o problema de uxo de potência com
a solução geral de um sistema linear subdeterminado. Em adição à so-
lução de mínima norma Euclideana, a solução de um problema de oti-
mização de porte reduzido fornece a direção de busca da componente
de espaço nulo. Isto resulta em maior exibilidade para determinar
soluções do uxo de potência com melhoria simultânea em índices de
desempenho adequadamente selecionados. É possível controlar a prio-
ridade atribuída ao índice de desempenho ajustando convenientemente
o valor de  na equação (4.11), o que permite obter soluções do uxo de
potência com uma melhor distribuição das margens de potência reativa
entre os geradores.
4.4 Inclusão do Controle Secundário de Tensão
A metodologia utilizada para estender o uxo de potência con-
vencional foi então aplicada para o problema de CST, representado
pelo conjunto de equações (3.2), apresentado inicialmente na seção 3.3
e abaixo novamente exposto:
Pgi   P 0di   Pi(e;f) = 0 barras P, PV, PQ e PQV
Qgi  Q0di  Qi(e;f) = 0 barras PQ e PQV
V r
2











= 0 barras P
(4.23)
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onde todas as variáveis foram denidas anteriormente.
Suponha que npq é o número de barras PQ (excluindo-se as bar-
ras piloto), npv é o número de barras PV, npi é o número de barras
piloto, ngr é o número de barras reguladoras e nb é o número total
de barras do sistema. O número de equações a serem resolvidas e o
número de variáveis a serem determinadas no problema de uxo de
potência estendido são respectivamente,
neqs = nb   1 + npq + npi + npv + npi + ngr = 2nb   2 + npi
nvar = 2nb   2
onde o número de barras piloto é igual ao número de áreas. Observe
que a diferença entre o número de equações resultante da inclusão das
restrições de CST com relação ao modelo convencional do uxo de
potência é igual ao número de barras piloto (áreas), o qual geralmente
é reduzido quando comparado ao número total de barras. Note que o
sistema linear correspondente à solução da Eq. (3.2) pelo método de
Newton é retangular, com o número de equações maior do que o número
de incógnitas e com uma matriz Jacobiana de posto igual ou menor do
que 2nb   2. A solução deste sistema através do método de mínimos
quadrados não é útil para a nalidade proposta, pois não satisfaz os
balanços de potência de forma satisfatória. Neste trabalho, utilizou-se














e a potência reativa gerada na barra de regulação j expressa por,
Qgj (e;f) = Qdj +Qj(e;f) (4.25)

































 Qdi  Qi(e;f) = 0 (4.27)
ou, na forma compacta,
Qgri  Qdi  Qi(e;f) = 0 (4.28)
A Eq. (4.27) garante que as equações de balanço de potência
reativa e de alinhamento são simultaneamente satisfeitas na solução da
Eq. (4.23). Nota-se que a Eq. (4.27) expressa o balanço de potência
reativa da barra i em função das potências reativas geradas na área j.
Com esta modicação, o modelo analítico do problema de uxo
de potência com CST é dado por,
Pgi   P 0di   Pi(e;f) = 0 barras P, PV, PQ e PVQ
Qgi  Q0di  Qi(e;f) = 0 barras PQ, PQV
Qgri  Q0di  Qi(e;f) = 0 barras P
V r
2
i   (e2i + f2i ) = 0 barras PV e PQV
(4.29)
onde Qgri é dada pela Eq. (4.27).
Com relação ao número de equações do uxo de potência con-
vencional, a inclusão das barras piloto resulta num acréscimo de npi
equações, conforme indica a Eq. (4.29). Isto implica numa matriz Ja-
cobiana retangular, com o número de linhas maior do que o número de
colunas, quando se usa o método de Newton. Da mesma maneira que
o modelo da seção anterior, a formulação analítica apresentada nesta
seção requer um aumento no número de variáveis do uxo de potência
convencional. Seguindo o mesmo processo apresentado, o sistema linear
resolvido a cada iteração do método de Newton-Raphson é dado por:24 PQ
V
35 =





cujas componentes já foram previamente apresentadas, e as matrizes J3
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e J4 são calculadas semelhantemente às matrizes J3 e J4 apresentadas
na seção 4.2, diferindo nos termos relativos às equações (4.27). Ou seja,
 Se a barra i não é barra de regulação:
J3(i;j) = J3(i;j)
J4(i;j) = J4(i;j)





















Da mesma forma que no problema de uxo de potência conven-
cional, a potência reativa das barras de geração está sujeita à condição
Qmgi  Qgi  QMgi (4.31)
tal que, durante as iterações do processo de solução do uxo de potência
estendido, o procedimento tradicional baseado na conversão de barras
é utilizado para manipular estes limites. No presente caso, as barras
dos tipos P e PV podem ser eventualmente convertidas em barras PQ.
A conversão PV-PQ é aplicada em uma barra por vez, o que requer
o intercâmbio entre as equações da magnitude quadrática da tensão e
do balanço de potência reativa da barra PV cuja geração de potência
retiva atingiu o limite. No caso das barras P, os limites de potência
reativa gerada das unidades de controle de uma mesma área tendem a
atingir os respectivos limites simultaneamente, por causa das restrições
de alinhamento. Portanto, aplica-se a conversão P-PQ ao conjunto
completo de barras P da área. Consequentemente, estes equipamentos
deixam de exercer controle sobre a barra piloto, o que implica que a
magnitude da tensão desta barra deixa de ser imposta, e a barra PQV
é convertida am barra PQ.
A solução deste problema de uxo de potência estendido é ba-
seada na solução geral de um sistema linear subdeterminado, a qual é
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composta pela solução de mínima norma Euclideana e pela solução de
espaço nulo. No caso presente, a inclusão do CST na forma de restrições
de alinhamento e de magnitude da tensão nas barras piloto reduzem
praticamente por completo a possibilidade da otimização de índices de
desempenho associados à distribuição de potência reativa. Como al-
ternativa, a solução de espaço nulo pode ser calculada para acelerar
o processo iterativo ou para melhorar índices de desempenho, associa-
dos à distribuição de potência ativa gerada ou à magnitude da tensão.
No presente estudo, a disponibilidade dos termos de segunda ordem
da expansão em série de Taylor das equações de uxo de potência ex-
pressas em coordenadas retangulares é explorada. A base teórica desta
estratégia, proposta inicialmente em [34], está apresentada abaixo.
O sistema de equações (3.2) pode ser representado na forma com-
pacta como
g(y) = rs   g0(y) = 0 (4.32)
tal que rs é o vetor de variáveis pré-especicadas (injeções de potência,
magnitude de tensão, etc), y é o vetor das variáveis estendidas do pro-
blema de uxo de potência e g0(y) é o vetor das funções relacionadas às
variáveis pré-especicadas, isto é, funções não-lineares que relacionam
rs e y.





tal que Q0 é um arranjo tridimensional que depende dos parâmetros
das linhas de transmissão.
O termo de segunda ordem da expansão em série de Taylor da
Eq. (4.32), no ponto y(k), na direção y, é dado por







ytQ0y = g0(y) (4.35)
A determinação exata do termo quadrático da Eq. (4.35) requer
uma estimação precisa da variação incrementaly, disponível somente
no nal da iteração. No entanto, a variação incremental calculada em
uma única iteração é predominantemente composta pela direção base-
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ada no modelo linear do método de Newton-Raphson. Essa direção,
aqui denotada por ya, pode ser utilizada para estimar o termo qua-
drático com precisão considerável, além de disponibilizar a direçãoyb
ao resolver o sistema linear.
J(y(k))yb = g0(ya) (4.36)
Desta forma, duas soluções de mínima norma são calculadas,
com as mesmas matrizes de coeciente e diferentes vetores do lado
direito, um deles baseado na informação de segunda ordem. Para essa
proposta, o seguinte sistema sub-determinado tem que ser resolvido a
cada iteração:
1. J(y(k))ya =  g(y(k))
2. J(y(k))yb =  g0(ya)
tal que o incremento ao nal de cada iteração é y =ya +yb.
Este procedimento foi satisfatoriamente aplicado para o pro-
blema convencional de uxo de potência, reduzindo acentuadamente
o número de iterações para convergência, [34].
4.5 Fluxo de potência ótimo com CST
O problema de uxo de potência sujeito às restrições de CST, é
tratado do ponto de vista de otimização com base nas seguintes supo-
sições:
1. as variáveis de otimização são as componentes real e imaginária da
tensão complexa nas barras e uma variável auxiliar zj adicionada
para objetivos de desempenho computacional;
2. a potência reativa gerada é calculada em função das variáveis de
otimização;
3. a potência ativa gerada é suposta variar apenas na barra de folga;
4. as barras de regulação são selecionadas entre as barras de folga e
PV da formulação do problema de uxo de potência convencional;
5. visando melhor controle da magnitude da tensão nodal, as barras
de geração não selecionadas para a regulação do CST são con-
sideradas barras de controle de tensão; isto é, são tratadas de
forma semelhante às barras PV do problema de uxo de potência
convencional;
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4.5.1 Minimização do desvio quadrático da magnitude de ten-
são nodal
O problema de otimização que representa a minimização do des-







(Vi   V ri )t (Vi   V ri )
sujeito a Pi = Pgi   P 0di   Pi(e;f) = 0 barras P, PV, PQ e PQV
Qi = Qgi  Q0di  Qi(e;f) = 0 barras PQ e PQV
Qri = Qgri  Q0di  Qi(e;f) = 0 barras P
Vi = V
r2
i   (e2i + f2i ) = 0 barras PV e PQV
Qmgi  Qgi  QMgi barras PV e P
V mi  Vi  VMi barras P, PQ
(4.37)
onde todos as variáveis foram denidas anteriormente.
No entanto, o processo de solução deste problema por métodos
de otimização baseados no método de Newton tendem a encontrar di-
culdades na solução do sistema linear a cada iteração. Isto ocorre por
que várias das matrizes de segunda derivada das equações de (4.37) são
esparsas, o que gera problemas de condicionamento numérico. Para
superar esta diculdade, propõe-se aumentar o conjunto de variáveis,
adicionando-se uma variável auxiliar zj correspondente a cada área j
na terceira Eq. (4.29), isto é,
Qgri  Q0di  Qi(e;f) + zj = 0
A função Lagrangeana para o problema expresso pela Eq. (4.37)
é dada por,




















onde p, q e v são os multiplicadores de Lagrange referentes às res-
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trições de igualdade que representam os desbalanços de potência ativa,
potência reativa e tensão. Qg e v são os multiplicadores referentes às
restições de desiguladade que limitam a geração de potência reativa nas
barras P e PV; e referentes às restrições de tensão nas barras P e PQ,
respectivamente. sQg e sv são as variáveis de folga que correspendem
ao tratamento das restrições de desigualdade pelo método Primal-Dual
de Pontos Interiores (PDPI), identicadas com os mesmos índices dos
multiplicadores a que se relacionam. Detalhes sobre o método PDPI




d +Q(e;f) e V
2 = e2 + f2
tal que todas as demais variáveis foram anteriormente denidas.
As condições de otimalidade de primeira ordem de Karush-Kuhn-
Tucker (KKT) são dadas por:
re$ (y) = ref (x) + Jt1p + (J3)tq + J5tFtvv
rf$ (y) = rff (x) + Jt2p + (J4)tq + J6tFtvv
rz$ (y) = Fn
rp$ (y) = P
rq$ (y) = Q
rv$ (y) = V










rsQg$ (y) = SQgQg   u




ref(x) = 2e (u  (Vr=
p
((e:2 + f :2))))
rff(x) = 2f  (u  (Vr=
p


































































onde ng é o número de geradores, ns é o número total de barras PQ
e P; O vetor u é unitário de ordem nb  1. SQg e Sv são matrizes
diagonais com elementos dos vetores sQg e sv. A matriz I é denida
tal que possui todos os termos nulos, exceto os termos referentes às
barras reguladoras, que são unitários. As matrizes J1, J2, J3, J4, J5,
J6 são calculadas como na seção 4.23, onde foi considerada a inclusão
das restrições de alinhamento.
Desde que o número de variáveis auxiliares é igual ao número de
áreas e o número de geradores de regulação é maior do que o número
de áreas, Fn é uma matriz esparsa, de ordem (npq + npi + ngr) npi e
posto igual a npi, cujos elementos são denidos pela equação,
Fn(i;j) = 1; se o gerador i pertence a área j
Fn(i;j) = 0; se o gerador i não pertence a área j
A solução da Eq. (4.39) através do Método de Newton requer
que a cada iteração seja resolvido um sistema linear da forma,
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onde Iq e Iv são matrizes identidade de dimensão adequada, e u
é um vetor unitário. z é um vetor coluna, de ordem npi, cujas compo-
nentes são as variáveis auxiliares mencionadas anteriormente.
As demais matrizes são calculadas de acordo com
G1 = r2eef(x) + diag(p)G+Gdiag(p)  (diag(q)B
+Bdiag(q)) + 2diag(v)
G2 = r2eff(x) + diag(p)B Bdiag(p) + (diag(q)G Gdiag(q))












J5(bsp; bsf) J6(bsp; bsf) Jtv(bsp; :)

r2eff(x) = diag((Vr  e f)=V 3)
r2eef(x) = diag(2(u Vr=V + (Vr  e2)=V3))
r2fff(x) = diag(2(u Vr=V + (Vr  f2)=V3))
(4.41)
onde 0 é uma matriz nula de dimensão nb  nb. Htq1, Htq2 e Htq3 são
submatrizes de Hq, calculadas pela multiplicação dos termos condizen-
tes do vetor Fq com as matrizes J3(bge; bsf), J4(bge; bsf) e Jqq(bge; :),





de Hv , determinadas pela multiplicação dos termos condizentes do ve-
tor Fv com as matrizes J5(bge; bsf), J6(bge; bsf) e Jtv(bge; :). Nesta
notação, bge representa o conjunto de todas as barras de geração, bsf
representa o conjunto de todas as barras exceto a de folga e o símbolo
(:) representa o conjunto de todas as barras.
Observe que na solução do problema de FPO as equações de
alinhamento das barras reguladoras são satisfeitas e a potência reativa
gerada nas barras de regulação é calculada com base na Qgri   Qdi  
Qi(e;f) = 0. Isto implica valor nulo para as componentes do vetor z no
nal do processo iterativo, indicando que estas variáveis não exercem
nenhuma inuência na qualidade da solução do uxo de potência.
4.5.2 Máximo carregamento
Para este problema de otimização, as variáveis são as componen-
tes real e imaginária da tensão complexa nas barras, a variável auxiliar
zj , e fator de carregamento , também utilizado para parametrizar as
expressões de balanço de potência. As demais suposições propostas
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para o problema de mínimo desvio de tensão são mantidas.










tal que P 0d e Q
0
d representam a potência ativa e reativa demandadas
no caso base. Pd e Qd representam a variação destas demandas. O
fator 2 garante que a demanda não será reduzida, mesmo para valores
negativos do fator de carga.
O problema de otimização é dado por,
Maximize 
sujeito a Pi = Pgi   (P 0di + 2Pdi)  Pi(e;f) = 0
Qi = Qgi   (Q0di + 2Qdi) Qi(e;f) = 0
Qri = Qgri  Q0di  Qi(e;f) = 0
Vi = V
r2
i   (e2i + f2i ) = 0
Pmgi  Pgi  PMgi
Qmgi  Qgi  QMgi
V mi  Vi  VMi
(4.43)
onde todos as variáveis foram denidas anteriormente. As restrições
correspondem às barras da forma mostrada na Eq. (4.37), com a in-
clusão da barra de folga em cada uma das equações. Além disso, a
restrição de geração de potência ativa Pgi foi considerada.
As condições de otimalidade de primeira ordem de Karush-Kuhn-
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Tucker (KKT) são dadas por:
re$ (y) = Jt1p + (J3)tq + J5tpv + J5tbFtvv
rf$ (y) = Jt2p + (J4)tq + J6tpv + J6tbFtvv
rz$ (y) = Fn
r$ (y) = 1 + 2Ptdp + 2Qtdq
rp$ (y) = P
rq$ (y) = Q
rv$ (y) = Vp
rPg$ (y) = FPg ~Pg + sPg  Pglim
rQg$ (y) = FQg ~Qg + sQg  Qglim





rsPg$ (y) = SPgPg   u
rsQg$ (y) = SQgQg   u
rsv$ (y) = Svv   u
(4.44)
onde todas as matrizes são as mesmas denidas na subseção 4.5.1.
A solução da Eq. (4.39) através do Método de Newton requer
que a cada iteração seja resolvido um sistema linear da forma,
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onde
G1 = diag(p)G+Gdiag(p)  (diag(q)B
+Bdiag(q)) + 2diag(v) + 2diag(v)
G2 = diag(p)B Bdiag(p) + (diag(q)G Gdiag(q))
Hp = Fp











J5(bsp; :) J6(bsp; :) Jtv(bsp; :)

(4.45)
Nesta notação bsp representa o conjunto que contém as barras
PV e PQV , e os demais conjuntos de barras já foram denidos anteri-
ormente.
4.6 Conclusão
Neste capítulo, foi apresentada a modelagem do problema de
uxo de potência convencional em coordenadas retangulares. Em se-
guida, propôs-se uma estratégia de extensão deste modelo analítico de
forma a aumentar o número de variáveis deste problema. Quando o
método de Newton-Raphson é aplicado nesta situação, é necessário ob-
ter a solução de um sistema linear subdeterminado, a qual é composta
de um termo consideravelmente associado ao processo iterativo e ou-
tro termo que permite melhorar índices pré-escolhidos, relacionados ao
desempenho do sistema. Posteriormente, abordou-se a inclusão das res-
trições que modelam o CST no problema de uxo de potência. Todas
as modelagens foram baseadas no método de Newton-Raphson.
Apresentou-se também a inclusção do CST no problema de uxo
de potência ótimo. Como objetivos modelados neste problema, foram
apresentados a minimização dos desvio quadráticos da magnitude de
tensão de um valor pré-especicado e a maximização do carregamento
da rede. O método de solução abordado foi o método de Newton com
estratégia Primal-Dual de Pontos Interiores para tratar as restrições de
desigualdade. Mais detalhes sobre o método PDPI podem ser encon-




Os métodos apresentados nas seções anteriores foram implemen-
tados na plataforma Matlab (versão R2010b) , disponibilizado pelo
Laboratório de Sistemas de Potência (LABSPOT), da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Os testes foram realizados em um
computador de 3.4 Ghz e 4GB de memória RAM.
Para implementar o método de otimização baseado em Progra-
mação Quadrática Sequencial (PQS) utilizou-se o aplicativo compu-
tacional KNITRO (versão 9.0.1), em sua interface para Matlab. O
KNITRO (Nonlinear Interior-point Trust Region Optimizer) é uma
biblioteca de programas computacionais de otimização, desenvolvida
para encontrar soluções para modelos de otimização contínuos e discre-
tos. Este aplicativo permite resolver problemas de Programação Linear,
Quadrática ou Não Linear, irrestritos ou restritos. Para tratar as restri-
ções de desigualdade, é possível escolher entre as estratégias de barreira
logarítmica e do Conjunto Ativo. É possível ainda deixar esta escolha
para o próprio algoritmo de otimização usado no KNITRO, o que é feito
de acordo com critérios peculiares ao método utilizado para solucionar
o problema de otimização. No presente trabalho selecionou-se a estra-
tégia do Conjunto Ativo, e especicou-se uma tolerância de 10 3 para
a convergência, num máximo de 50 iterações. Mais informaçõs sobre
a interface entre o KNITRO e o MATLAB podem ser encontradas no
Apêndice B.
5.2 Sistemas teste
Foram selecionados sistemas teste de 39, 118, 300 barras encon-
trados em [35]. Também foi selecionado o sistema de 959 barras uti-
lizado em [36]. As principais características de cada sistema do ponto
de vista de controle secundário de tensão estão apresentados na tabela
5.1.
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Tabela 5.1  Principais características dos sistemas teste
Sistema Número de Número de Número de Número de Número de
teste barras (nb) Áreas reguladores (ngr ) equações FPE (neq) variáveis FPE (nvr)
A 39 3 6 76 82
B 118 4 27 234 261
C 300 3 25 598 625
D 959 13 97 1916 2013
5.3 Fluxo de Potência estendido
5.3.1 Processo computacional
Inicialmente testou-se o método de FPE apresentado em 4.3 com
o sistema de 300 barras, em comparação com o método de Newton-
Raphson (N-R) para resolver o problema de uxo de potência con-
vencional. O método de FPE considerou o mínimo desvio de potência
reativa como função objetivo do problema de otimização que determina
a componente de espaço nulo.
A Figura 5.1 apresenta os principais aspectos do processo compu-
tacional, de acordo com: a) a solução do uxo de potência convencional
via método de Newton-Raphson, b) solução de mínima norma Euclidi-
ana e c) solução geral considerando a componente de espaço nulo, em
relação ao máximo desbalanço de cada equação apresentada em (4.7).
Os métodos convergiram em 4, 7 e 9 iterações, respectivamente.
Estes resultados foram obtidos utilizando-se  = 0:15 na expressão
(4.11), limitando a 15% a participação da solução de espaço nulo na
determinação da solução geral. Observa-se que a inclusão da solução
de espaço nulo requer iterações extras para alcançar o mínimo desvio
quadrático de potência reativa. Porém, este valor de  produziu uma
redução de 24% no desvio de potência reativa em relação à solução de
uxo de potência convencional. Observa-se também pela Figura 5.1
que a magnitude de uma das guras de mérito subiu da segunda para
a terceira iteração. Isto ocorre por que o método iterativo atinge altos
valores de potência reativa durante a solução do problema 4.21, uma
vez que não são consideradas restrições de potência reativa. Quando
se aumenta o valor de  (e consequentemente aumenta-se a inuência
da solução de espaço nulo), o pico visto na Figura tende a aumentar
e o processo iterativo tende a demorar mais para convergir. Do ponto
de vista de perl de tensão, no entanto, as soluções dos métodos foram
muito semelhantes, apresentando mínimo valor de magnitude de tensão
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Solução de Mín. Norma
Solução Geral
Figura 5.1  Máximo desbalanço durante as iterações - IEEE300 barras.
igual a 0:92pu e máximo valor de magnitude de tensão igual a 1:07pu
nos três casos.
Adicionalmente, testou-se o sistema de 959 barras utilizando a
modelagem convencional de uxo de potência e a modelagem de uxo
de potência estendido. Ambos os métodos convergiram em 5 iterações.
Quanto ao tempo de execução, o uxo potência estendido convergiu
após 7,56s. Parte importante do tempo de execução se deve à rotina
de fatoração Q-R do Matlab (utilizada na determinação da solução de
espaço nulo), que consumiu 5,58s.
O desempenho computacional do método proposto é apresentado
na Figura 5.2, considerando-se a) solução do método convencional de
N-R, b) solução de mínima norma e c) solução geral, e considerando-
se os máximos desbalanços a cada iteração como gura de mérito. A
Figura 5.3 apresenta o comportamento dos desbalanços de potência e
magnitude da tensão durante as iterações desses métodos.
Apesar da minimização dos desvios de potência reativa ter sido
considerada como a principal meta da determinação da solução de es-
paço nulo, observa-se que não foram necessárias iterações extras para a
convergência do método de FPE. A Figura 5.4, que apresenta a norma
innita a) da solução de mínima norma Euclideana, b) da componente
68 Resultados Numéricos



















Solução de Mín. Norma
Solução Geral
Figura 5.2  Máximo desbalanço durante as iterações - 959 barras.
de espaço nulo e c) da solução geral, também demonstra que a estra-
tégia na qual o FPE á baseado não exerce inuência signicativa no
número de iterações para a convergência. Observa-se que na segunda
iteração, um limite mínimo de potência reativa foi atingido, o que resul-
tou em um crescimento na trajetória das normas das soluções. Nenhum
outro limite foi atingido nas iterações seguintes.
Considerou-se então a equação de alinhamento (3.1), referente
ao controle secundário de tensão, no problema de uxo de potência
estendido. Nesta abordagem, a solução de espaço nulo foi determinada
utilizando o segundo termo da expansão em série de Taylor da Eq.
(4.34), no ponto y(k) e na direção y, como descrito em 4.23. Esta
opção foi escolhida considerando a comprovada redução no número de
iterações para convergência, [34]. A função objetivo que minimiza os
desvios quadráticos de potência reativa (4.19) não foi utilizada pois
torna-se pouco efetivo solucionar tal problema de otimização com o
requisito de satisfazer as equações de alinhamento. O método FPE
considerando CST foi testado para o sitema de 118 barras, convergindo
em 6 iterações, no tempo de 2.54s.
Durante o processo iterativo, a barra de regulação de número
61 atingiu o limite mínimo de geração de potência reativa na primeira
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Figura 5.3  Máximo desbalanço durante as iterações do método FPE
- 959 barras.
iteração. Porém, na solução nal esta restrição não é ativa.
Testou-se o mesmo método, nas mesmas condições, para os sis-
temas de 300 e 959 barras. Nas primeiras iterações diversas unidades
reguladoras atingiram limites de geração de potência reativa, dicul-
tando o processo iterativo. Neste caso, essas barras de regulação foram
convertidas em barras PQ, o que não facilitou a convergência do pro-
cesso iterativo.
O desempenho computacional do método de FPE com CST para
o sistema IEEE118 barras está apresentado na Figura 5.5, a qual mostra
os desbalanços de máxima magnitude em cada iteração, sendo dQ(bqv)
os desbalanços nas barras de carga e barras piloto, e dQ(bqr) os desba-
lanços nas barras de geração e regulação.
Nota-se que os desbalanços de potência ativa tiveram trajetó-
ria muito semelhantes àqueles resultantes da aplicação do método de
FPE sem CST. Do ponto de vista de potência reativa, as equações
de alinhamento inuenciaram a trajetória dos desbalanços das barras
reguladoras, apresentando o maior valor absoluto após a segunda itera-
ção. Observa-se portanto, que satisfazer as equações de alinhamento,
restringe a operação do sistema de potência, impondo consideráveis di-
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Solução de Espaço Nulo
Solução Geral
Figura 5.4  Processo iterativo - 959 barras.
culdades no método de solução, e tendo como resultado imediato o
acréscimo no número de iterações para a convergência.
5.3.2 Análise das Soluções
Utilizou-se primeiramente o sistema de dados de 300 barras para
a análise das soluções fornecidas pelos métodos de Fluxo de Potên-
cia (FP) e FPE. A Tabela 5.2 apresenta os resultados preliminares,
considerando
 Caso 1: solução do método de N-R para o problema de uxo de
potência convencional,
 Caso 2: solução de mínima norma para o FPE,
 Caso 3: solução geral para o problema de FPE.
Nota-se que as soluções de ambos os métodos são semelhantes
quanto ao perl de tensão. A faixa de variação da magnitude de ten-
são entre os valores mínimo e máximo foi bastante ampla, o que pode
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Figura 5.5  Desbalanços a cada iteração. - IEEE118 barras
resultar em violações de limites e problemas de instabilidade de tensão
sob condições de carregamento pesado.
Considerando o desvio quadrático de potência reativa, obteve-
se 8,0194 pelo método de N-R, 8,1690 através da solução de mínima
norma Euclidiana e 4,1833 no caso da solução geral. Observa-se que
a solução de espaço nulo exerce forte inuência na solução geral, uma
vez que a redução no desvio quadrático foi de 49;3% no caso da solução
via N-R e 48;8% no caso da solução de mínima norma. Esta melhor
distribuição de geração de potência reativa indica condições favoráveis
no que diz respeito à estabilidade de tensão no caso de contingências
programadas ou imprevistas.
Adicionalmente, testou-se o sistema de 959 barras com a mode-
lagem de FP e a modelagem de FPE. O processo iterativo de ambos
os métodos convergiu em 5 iterações, e o valor do desvio quadrático
de potência reativa foi 2858MVAr2 e 2044MVAr2, respectivamente,
correspondendo a uma redução de 28:52%.
A Figura 5.6 apresenta o desvio quadrático de potência reativa
durante as iterações, indicando que o uso da componente relativa ao
espaço nulo contribui para a melhor distribuição de potência reativa.
Novamente, observa-se que o limite de potência reativa atingido du-
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Tabela 5.2  IEEE-300 barras: Resumo das soluções de uxo de potên-
cia
Casos Pgs Qgs max V min V OFq
300b (MW) (MVAr) (pu) (pu) (pu(Mvar)2)
Caso 1 4,5405 0,3886 1,0730 0,9290 8,0914
Caso 2 4,4852 0,4027 1,0889 0,9290 8,1690
Caso 3 4,5453 0,4732 1,0943 0,9265 4,1833




























Solução de Mín. Norma
Solução Geral
Figura 5.6  Índice de performance durante as iterações. - 959 barras
rante a segunda iteração ocasionou um pico no gráco que representa
as soluções de mínima norma e solução convencional.
Para avaliar a qualidade da solução do problema de uxo de
potência com restrições de CST, observou-se o perl de tensão das
barras de carga e piloto para o sistema IEEE 118-barras no caso base,
cuja carga é denotada cb. Na Figura 5.7, Vpqv representa a tensão
nas barras piloto enquanto que Vmin e Vmax representam os valores
mínimo e máximo da magnitude de tensão das barras de carga de cada
área.
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Figura 5.7  Magnitude de tensão nas barras PQ e PQV - IEEE118
barras
Observa-se que os resultados foram semelhantes aos apresentados
na Tabela 5.2.
5.3.3 Análise com variação do carregamento
Buscando averiguar os efeitos da variação de carregamento no
problema de uxo de potência com restrições de CST, selecionou-se
a área 1 do sistema IEEE118 barras para observação. Esta área foi
selecionada por apresentar o perl de magnitude de tensão mais redu-
zido, como pode ser visto na Figura 5.8. Nesta Figura, V fp representa
as soluções para o problema de uxo de potência convencional e V svc
representa as soluções do problema com CST.
Em seguida, considerou-se um aumento de carga de 10% na área
1 (caso denotado por c1 ) e um aumento de carga de 10% em todas as
áreas (caso denotado por c2 ). A Figura 5.9 apresenta a magnitude da
tensão nas barras para os casos base e com aumento de carga. Observa-
se que o aumento de carga acentua o perl de tensão do caso base, isto
é, há um aumento na magnitude da tensão das barras que apresentavam
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tensão elevada e queda de tensão nas barras com tensão reduzida.









Figura 5.8  Magnitude de tensão nas barras PQ da área 1 - IEEE118
barras
A seguir, analisou-se o efeito de acréscimos consecutivos de car-
regamento em todas as áreas. Desta forma, uma sequência de soluções
do uxo de potência foi obtida, aumentando-se a demanda das bar-
ras em passos de 5%, mantendo-se constante o fator de potência. O
percentual de 41;15% corresponde ao acréscimo máximo para o qual o
método iterativo encontra solução real. Nestas condições, as tensões
mais baixas foram encontradas novamente na área 1 (o valor mínimo
encontrado foi 0,91 p.u.) e as mais altas na área 4 (máxima de 1,5
p.u.). Ressalta-se que esta é uma solução puramente matemática para
o problema proposto, a qual corresponde à condição extrema de má-
ximo carregamento, não sendo de nenhuma aplicabilidade na operação
do sistema de potência. As soluções de carregamento crítico de uso prá-
tico, as quais requerem a imposição de restrições operacionais extras,
estão apresentadas na Seção 5.4.3 deste capítulo.
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Figura 5.9  Magnitude de tensão nas barras PQ da área 1 após acrés-
cimo - IEEE118 barras
5.3.4 Análise da seleção das barras de regulação
A injeção de potência reativa em uma barra reguladora inu-
encia diretamente a tensão nesta e nas demais barras reguladoras da
área, podendo também inuenciar a tensão nas barras de carga da vizi-
nhança. Sob condições de carga pesada, a solução do uxo de potência
com restrições de CST pode resultar em barras de regulação e barras de
carga na sua vizinhança com a magnitude das tensões elevadas. A ta-
bela 5.3 apresenta as tensões nas barras reguladoras após um aumento
de 10% na demanda com fator de potência constante, para o sistema
de 118 barras.
Uma possível estratégia para prevenir tensões altas nestas barras
sob condições de carga pesada seria converter as barras de regulação
com magnitude da tensão maior do que um valor limite (1;1p:u:, por
exemplo) na primeira iteração do processo de solução do uxo de po-
tência com CST em barras PV. Desta forma, duas barras foram sujeitas
a conversão P-PV (barras 10 e 111). Isto possibilitou um acréscimo
de carga de até 86% em relação a carga base (superior aos 41;15% do
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caso anterior). Na condição de máximo carregamento, apenas a área
3 ainda apresentava a margem de geração de potência reativa que per-
mite o controle secundário de tensão. Nas outras áreas, as barras de
regulação atingiram o limite máximo de geração de potência reativa.
Testes adicionais revelaram que esta estratégia não surtiu o efeito
esperado quando aplicada para o sistema de 300 barras. Neste caso,
a conversão P-PV foi também realizada durante as iterações, o que
também não foi efetivo uma vez que a grande maioria das barras P
precisou ser convertida em barras PV e o controle secundário de tensão
se tornou inviável. Deve ser observado que a conversão P-PV torna
diferentes os dois conjuntos de barras de regulação dos casos analisados,
sendo pouco previsível a efetividade desta modicação sem um estudo
prévio da seleção das barras de regulação. A conversão P-PV serve
para demonstrar a importância de se limitar as tensões nas barras e da
escolha das barras reguladoras e barras de geração em cada área, mas
é ineciente para maiores aplicações práticas.
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5.3.5 Análise da seleção de barras piloto
Considerando as barras piloto pré-selecionadas no arquivo base
do sistema IEEE300-barras, cujos dados principais são apresentados de
maneira resumida na tabela 5.4, procurou-se fazer alguns experimentos
visando avaliar a sensibilidade deste tipo de barra. As colunas 1 e
2 mostram as áreas e as correspondentes barras piloto. A terceira
coluna apresenta a magnitude da tensão especicada nas barras piloto
selecionadas.







Incialmente optou-se por selecionar a barra 50 (ao invés da barra
51) como barra piloto na área 1. Para esta nalidade, foi especicada
a tensão de 1;0 p.u. para a barra 50. Não foram notadas alterações
substanciais no resultado do problema de uxo de potência em relação
ao sistema original. No entanto, ao variar a tensão especicada da barra
51 o processo iterativo tem diculdades de convergência, indicando a
importância de um estudo cujo objetivo é a especicação da magnitude
da tensão da barra piloto.
Na continuidade dos testes, selecionou-se a barra 41 como barra
piloto da área 2, em substituição à barra 43. Com base no valor nomi-
nal e no valor obtido da solução do uxo de potência, nos dois testes
seguintes especicou-se a magnitude da tensão da barra 41 em 1;0 e
0;967 pu (resultado da solução do probelma de uxo de potência con-
vencional). Porém, esta mudança dicultou a convergência do processo
computacional. Observou-se que a seleção da barra 41 como barra pi-
loto não é efetiva, pois mesmo a alteração da magnitude da tensão
nesta barra não é suciente para fazer com que uma simples solução do
uxo de potência com restrições de CST seja obtida. Isto mostra que a
escolha de barras piloto inuencia diretamente na solução do problema
de controle secundário de tensão.
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5.4 Fluxo de Potência Ótimo com restrições de Controle Se-
cundário de Tensão
5.4.1 Processo computacional
Considerando a modelagem do problema de FPO com restrições
de CST apresentada na seção 4.5.1, dois métodos iterativos foram tes-
tados: a) PQS e b) PDPI. O método de PQS foi implementado via
aplicativo computacional KNITRO, com estratégia de conjunto ativo
para tratar as restrições de desigualdade.
Para o sistema de 39 barras, o processo iterativo correspondente
à aplicação do método de PQS convergiu em 4 iterações em um tempo
de 1,50s, enquanto que o método PDPI determinou a mesma solução
em 7 iterações, no tempo de 1,68s.
Para o sistema de 959 barras, o método PQS forneceu uma so-
lução após 4 iterações, em 13,76s. O método PDPI obteve a mesma
solução em 7 iterações, mas em apenas 8,37s. Esta diferença de tempo
ocorre porque a cada iteração do método PQS um novo problema de
programação quadrática é resolvido com estratégia de conjunto ativo,
convergindo em média após 3 iterações. Como o problema possui um
número elevado de restrições de desiguldade, este processo acaba to-
mando algum tempo graças aos testes envolvendo a violação de restri-
ções.
As Tabelas 5.5 e 5.6 apresentam o desempenho dos métodos uti-
lizados. Na Tabela 5.5, a primeira coluna apresenta a iteração corrente
e as colunas de 2 a 6 mostram as guras de mérito associadas às con-
dições de Karush Kuhn Tucker (KKT); isto é, J  l é a derivada da
função Lagrangeana em relação às variáveis de otimização, dP repre-
senta o desbalanço de potência ativa das barras, dQ(bvq) e dQ(brv) são
respectivamente o desbalanço de potência reativa das barras de carga e
piloto, e o desbalanço de potência reativa das barras de geração e regu-
lação, e dV 2 é o desbalanço de magnitude da tensão das barras piloto e
geração. Na Tabela 5.6, a segunda coluna apresenta o valor da função
objetivo e a terceira coluna apresenta o valor da variável auxiliar z a
cada iteração.
Observa-se na Tabela 5.5 que apesar do método PDPI ter reque-
rido mais iterações para a convergência do processo iterativo, as trajetó-
rias das guras de mérito selecionadas para comparação com o método
de Programação Quadrática Sequencial com Conjunto Ativo (PQS-CA)
foram muito semelhantes. Nota-se em 5.6 que após a quarta iteração do
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Tabela 5.5  Figuras de mérito do processo iterativo - sistema de 959
barras
Método de PQS com Conjunto Ativo (CA)
Iter. Max(J  l) Max(dP ) Max(dQ(bvq)) Max(dQ(brv)) Max(dV 2)
1 1,0344e+003 7,3197e-007 2,1897e-002 4,8985e-001 1,1696e-004
2 7,3184e-001 7,6140e-005 4,9940e-004 2,4567e-001 6,4736e-006
3 1,7061e-002 8,1863e-005 1,5404e-006 3,1306e-003 3,9404e-007
4 2,7879e-004 1,3024e-007 9,0165e-009 1,8695e-006 1,7717e-008
Método PDPI
Iter. Max(J  l) Max(dP ) Max(dQ(bvq)) Max(dQ(brv)) Max(dV 2)
1 1,0344e+003 7,3197e-007 2,1897e-002 4,8985e-001 1,1696e-004
2 2,7620e+000 7,6064e-005 5,0985e-004 2,4567e-001 6,4672e-006
3 2,0657e+000 8,1743e-005 1,5384e-006 3,0379e-003 3,9379e-007
4 2,1427e-002 9,3365e-008 8,9429e-009 3,0610e-006 1,7912e-008
5 1,1789e-005 4,6734e-011 4,2344e-011 1,5335e-009 8,9646e-012
6 5,9318e-009 3,2596e-012 1,5181e-011 7,6744e-013 4,6629e-015
7 2,9167e-012 9,3241e-012 1,3745e-011 5,9952e-014 2,2204e-016
método PDPI o valor da função objetivo não sofreu alteração signica-
tiva. As condições de otimalidade referentes às variáveis de folga foram
aquelas que ocasionaram as iterações extras em relação ao processo
iterativo relativo ao método PQS-CA. Estas condições estão represen-
tadas na gura 5.10, onde maxjdLdsqgj é o valor máximo absoluto das
derivadas da função Lagrangena em relação às variáveis de folga sqg,
e maxjdLdsvj é o valor máximo absoluto das derivadas da função La-
grangena em relação às variáveis de folga sv. Nota-se que na quarta
iteração o valor das guras de mérito em questão são da ordem de 10 1,
sendo necessárias 3 iterações adicionais para satisfazer a tolerância de
10 3 imposta às condições de otimalidade.
5.4.2 Análise das Soluções
A Tabela 5.7 mostra os resultados preliminares para o sistema
de 39 barras, obtidos pelos métodos FPE e FPO. Nota-se que mesmo
sendo de porte reduzido, o sistema teste na solução do problema de
FPE um limite máximo de tensão (1.05 p.u.) é violado. Isto é devido
à não inclusão dos limites de tensão na formulação analítica do FPE.
Por outro lado, esses limites são considerados no problema de FPO e
portanto são satisfeitos pela solução obtida, como mostra a segunda
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Tabela 5.6  Desempenho dos métodos para o sistema de 959 barras








































Figura 5.10  Desbalanços a cada iteração. - 959 barras
linha/coluna da tabela.
Além disso, como o fator de carga utilizado foi o mesmo nos
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dois casos, nota-se que os valores de geração de potência ativa e rea-
tiva são superiores na solução obtida via método de FPE, indicando
maiores perdas de potência ativa no sistema de transmissão. A análise
da tabela 5.8 revela que o problema de FPO também possibilitou me-
lhor distribuição de potência reativa por área, uma vez que as unidades
reguladoras da área 1 produziram 62:68% da capacidade reativa total
contra 93:75% das unidades na mesma área na solução determinada via
FPE.
Tabela 5.7  Resumo das soluções para o sistema de 39 barras
Método Max(V) Min(V) Pg(MW) Qg(MVAr)
FPE 1,0560 0,9735 63,8439 15,6174
FPO 1,0379 0,9648 61,4427 13,7266
Tabela 5.8  Porcentagem de potência ativa gerada em cada área - 39
barras
Método Área 1 Área 2 Área 3
FPE 0,9375 0,0237 0,6629
FPO 0,6268 0,0719 0,6715
Apesar destes resultados promissores, tanto o método PDPI quanto
o método de PQS-CA falharam em manter o desempenho com aumento
de carga. Ambos os métodos permitiram apenas um acréscimo de 3%
da carga total, enquanto o método para FPE permitiu um acréscimo
de 10%. Isto resulta da imposição de restrições operacionais no pro-
blema de FPO, que apesar de produzir soluções melhores sob o ponto
de vista prático, diculta a convergência do processo iterativo. Os mé-
todos para solução do problema de FPE são mais robustos, mas por
vezes apresentam soluções puramente matemáticas e não utilizáveis na
prática.
Visando observar a inuência dos limites na determinação das
soluções via FPE e FPO, foi adotada uma relaxação de 30% nos li-
mites de geração de potência reativa das barras reguladoras, e uma
elevação no limite máximos de tensão para 1:1p:u:. Os resultados cor-
respondentes a esta modicação estão apresentados nas tabelas 5.9 e
5.10. Nestas tabelas, Fc, Max(V ), Min(V ) e Qg(%) denotam respec-
tivamente o fator de carga percentual, os valores máximo e mínimo da
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magnitude da tensão (em por unidade) e a percentagem de potência
reativa gerada em cada área.
Tabela 5.9  Resumo das soluções com acréscimo de carga - 39 barras
Método Fc Max(V) Min(V)
FPE 1,03 1,0560 0,9735
FPO via PQS 1,03 1,0686 0,9732
FPE 1,10 1,1144 0,9724
FPO via PQS 1,10 1,0813 0,9723
Tabela 5.10  Porcentagem de potência reativa gerada em cada área -
39 barras
Método Fc Qg(%) Qg(%) Qg(%)
Área 1 Área 2 Área 3
FPE 1,1 1,0000 -0,1085 0,6990
FPO 1,1 0,9126 -0,0181 0,5486
Os resultados apresentados na Tabela 5.9 indicam que para um
aumento de carga de 10%, o limite máximo da magnitude da tensão é
violado na solução obtida via FPE. A tabela 5.10 mostra que isto é uma
consequência do limite de geração de potência reativa ter sido atingido
na área 1, o que deixa a mesma sem controle CST. Isto conrma que
as soluções obtidas via FPO são mais úteis do ponto de vista prático.
A seguir, vericou-se o efeito da variação da magnitude da ten-
são das barras piloto face a um aumento do carregamento. Neste caso,
foi considerado um incremento de 10% na carga total do sistema, man-
tendo o fator de potência constante. Observou-se uma sensibilidade
grande do ponto de operação do sistema em relação a este parâmetro,
uma vez que a tensão na barra piloto inuencia a estratégia de CST da
área. Por exemplo, na área 1 a alteração de tensão de 0:988p:u: para
0:99p:u: resulta num aumento de geração de potência reativa de 3:2%
em toda área, em relação à capacidade total. Aumentando-se a ten-
são para 0:995p:u: ou reduzindo-se a mesma para 0:985p:u: o processo
computacional diverge, o que mostra a inuência da tensão na barra
piloto desta área na situção extrema imposta.
No entanto, outros aspectos foram observados alterando-se a ten-
são da barra piloto da área 2. Variando-se a mesma de 0:998p:u: para
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1:0p:u:, os reguladores de potência reativa da área passaram a gerar po-
tência reativa (ao invés de consumir, como mostrado na Tabela 5.10),
o que aliviou um pouco a situação crítica de geração em que se en-
contravam as unidades da área 1. Variando-se a magnitude da tensão
da barra piloto da área 2 de 1:00p:u: para 1:05p:u:, observou-se que a
área 2 passou a ser a maior fornecedora de potência reativa no sistema.
Os resultados resumidos estão apresentados na tabela 5.11, onde a ten-
são na barra piloto da área 2 em cada caso testado é apresentada na
segunda coluna e denotada Vpi, e Qg(%) foi denida anteriormente.
Tabela 5.11  Porcentagem de potência ativa gerada em cada área - 39
barras
Caso Vpi Qg(%) Qg(%) Qg(%)
Área 1 Área 2 Área 3
Caso a 0,998 0,9126 -0,0181 0,5486
Caso b 1,00 0,8920 0,0067 0,5404
Caso c 1,05 0,4095 0,7277 0,3483
Em seguida, com o intuito de obter melhor distribuição de gera-
ção de potência reativa entre as áreas, a qual permitisse um incremento
adicional no carregamento do sistema, buscou-se alterar simultanea-
mente as tensões das barras piloto das três áreas, referido neste texto
como caso d. As modicações deste caso em relação ao caso a estão
apresentadas na tabela 5.12, onde V 0pi denota as tensões originais na
barra piloto de cada área e V fpi as tensões que geraram o caso d. A
tabela 5.13 apresenta as gerações percentuais de potência reativa por
área, o que possibilitou uma reduçao de 2:97% das perdas de potência
reativa. Além disso, obteve-se melhor distribuição de geração, isto é,
de acordo com a capacidade percentual de cada área. No entanto, estas
condições não foram sucientes para suportar um acréscimo de carga
superior aos 10% inicialmente especicado.
Observou-se que o aumento de carga condicionado ao ajuste da
magnitude de tensão nas barras piloto inuencia diretamente a forma
com que a geração de potência reativa se distribui entre as áreas, o
que resulta em melhores condições de operação. Porém, não é possí-
vel armar que isto possibilita novos acréscimos de carga, e que estes
apresentem uma solução das equações da rede elétrica com respeito ao
problema de FPO com CST.
Para o sistema de 959 barras, encontrou-se uma situação pare-
cida. Embora o perl de tensão e a distribuição de geração de potência
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Tabela 5.12  Modicação das tensões nas barras PQV para o caso d -
39 barras
Área V 0pi V
f
pi
Área 1 0,988 0,988
Área 2 0,998 1,02
Área 3 1,004 1,02
Tabela 5.13  Porcentagem de potência ativa gerada em cada área - 39
barras
Caso Área 1 Área 2 Área 3
Caso d 0,6724 0,2169 0,6534
reativa não tenham revelado nenhuma tendência de atingir os limites
(ver tabela 5.14), o máximo carregamento em que é possível encontrar
uma solução que satisfaz as condições CST ocorre com um acréscimo
de carga de 3:5%. Nota-se que a imposição da função objetivo de mí-
nimo desvio de tensão e das equações de alinhamento impõem condições
bastante severas para a convergência do processo iterativo.






5.4.3 Resultados de máximo carregamento
Para determinar o carregamento máximo que a rede elétrica su-
porta, sujeito às restrições operacionais e de CST, utilizou-se a for-
mulação apresentada na seção 4.5.2, com a busca da solução através
do método PDPI. Os resultados obtidos para os sistemas de 39 e 959
barras, através do FPO convencional e do FPO com CST, são resu-
midos na Tabela 5.15. Nesta tabela,  denota a percentagem de au-
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mento de carga máximo, Min(V )(p:u:) e Max(V )(p:u:) representam
os valores mínimo e máximo da magnitude da tensão na solução ótima,
Perdas(MW ) é o valor das perdas de potência ativa nas linhas de
transmissão e Pgfolga(MW ) é a geração de potência ativa na barra de
folga. Os limites de magnitude da tensão adotados neste teste foram:
a) limite mínimo: 0,90 pu nos dois casos, e b) limites máximos: 1,05
pu (sistema de 39 barras) e 1,10 pu (sistema de 959 barras).
Tabela 5.15  Máximo carregamento para os sist. de 39 e 959 barras
Sistema de 39 barras
FPO  Min(V )(p:u:) Max(V )(p:u:) Perdas(MW ) Pgfolga(MW )
Conv. 26,59 0,987 1,05 46,42 523,92
C/ CST 17,16 0,9713 1,05 68,57 523,92
Sistema de 959 barras
FPO  Min(V )(p:u:) Max(V )(p:u:) Perdas(MW ) Pgfolga(MW )
Conv. 26,09 0,9204 1,0743 338,46 189,64
C/ CST 14,69 0,9255 1,0746 475,28 253,20
Observa-se na coluna 2 desta tabela que em ambos os testes a
margem de carregamento crítico é reduzida quando se impõem as res-
trições de alinhamento na geração de potência reativa. Isto é devido ao
fato de que a inclusão dessas restrições agregam diculdades adicionais
para a convergência do processo iterativo. Do ponto de vista de opera-
ção, no CST há uma interdependência entre os geradores de regulação,
tal que todos devem manter uma margem de geração de potência rea-
tiva igual à da sua respectiva área. No caso do FPO convencional, não
há este compromisso, tal que individualmente os geradores têm mais
alternativas quanto à geração de potência reativa, o que consequente-
mente permite obter um nível de carregamento superior.
Nesses testes, nenhuma magnitude de tensão atingiu o limite mí-
nimo, conforme pode ser visto na coluna 3. Para o sistema de 39 barras,
observa-se que as soluções obtidas através de ambos os métodos (FPO
convencional e FPO com CST) possuem barras com a magnitude da
tensão no limite máximo (coluna 4), o que não ocorre para o sistema
de 959 barras. O estabelecimento de uma margem de potência reativa
para cada gerador (e por área individual) de acordo com o CST não
necessariamente implica uma melhor solução das equações da rede elé-
trica sob o ponto de vista do perl de tensão das barras. Isto pode ser
notado pelo valor das perdas no sistema de transmissão que, segundo
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os valores mostrados na coluna 5 da tabela 5.15, indica perdas maiores
na presença de CST.
As Tabelas 5.16 e 5.17 apresentam aspectos da geração de potên-
cia reativa na solução dos problemas de FPO convencional e FPO com
CST utilizando o sistema teste de 39 barras, sob condição de máximo
carregamento. A Tabela 5.16 apresenta os níveis percentuais de potên-
cia reativa gerada (NQg(%)) em cada área do sistema. A Tabela 5.17
apresenta (NQg(%)) e a potência reativa gerada Qg em MVAr para
cada barra de regulação.
Tabela 5.16  Geração de potência reativa por área sob máximo carre-
gamento - Sistema de 39 barras
Método NQg(%) NQg(%) NQg(%)
FPO Área 1 Área 2 Área 3
Conv. 33,52 23,18 27,27
C/ CST 86,91 32,17 100
Tabela 5.17  Geração de potência reativa por barra sob máximo car-
regamento - Sistema de 39 barras
Método Área 1 Área 2 Área 3
FPO NQg(%) NQg(%) NQg(%) NQg(%) NQg(%) NQg(%)
Barra 32 Barra 39 Barra 30 Barra 37 Barra 33 Barra 35
Conv. 80,65 -13,60 14,74 36,69 17,30 35,58
C/ CST 86,84 86,98 32,17 32,17 100 100
FPO Qg Qg Qg Qg Qg Qg
Barra 32 Barra 39 Barra 30 Barra 37 Barra 33 Barra 35
Conv. 241,95 -40,80 58,97 91,72 43,26 106,74
C/ CST 260,52 260,94 128,68 80,42 250,00 300,00
Observa-se na Tabela 5.16 novamente a severidade das restrições
de alinhamento no problema que inclui CST, dado que a solução obtida
obriga as unidades reguladoras da Área 3 a gerarem potência reativa
em seu limite máximo. Isto deixa esta área sem Controle Secundário
de Tensão. Nota-se também que para este sistema teste, sob máximo
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carregamento, NQg(%) por área foi menor para o problema sem CST.
No entanto, nota-se pela Tabela 5.17 que o método com CST impõe a
mesma reserva de potência reativa em cada unidade reguladora de uma
mesma área, enquanto que o método convencional permite que unidades
de uma mesma área consumam enquanto outras unidades geram. Isto
acontece, por exemplo, na Área 1. Enquanto no problema com CST
ambas as unidades reguladoras das barras 32 e 39 geram 260MVAr
(correspondentes a 86% de sua capacidade), no problema convencional
a unidade da barra 32 gera 241;95MVAr (80,65% de sua capacidade)
e a unidade da barra 39 consome 40;80MVAr.
Portanto, baseado nos dados das Tabelas 5.15, 5.16 e 5.17 observa-
se que o CST tende a apresentar pior desempenho na busca de soluções
que o FPO convencional sob condições de carregamento pesado. É
natural que seja mais difícil encontrar solução para o problema com
condições adicionais impostas (FPO com CST). No entanto, é impor-
tante considerar que a garantia de uma margem de potência reativa
mais uniformemente distribuída resulta em melhores condições ope-
racionais para suportar contigências, [4] [14] [15] [27]. Além disso, é
espeerado que após uma contigência, o objetivo do operador seja sim-
plesmente manter as condições operacionais do sistema, e não impor
novas restrições de alinhamento.
5.5 Conclusões
Este capítulo apresentou diversos resultados numéricos do ponto
de vista de controle QV na operação de SEP em regime permanente.
Inicialmente, testou-se o método de Fluxo de Potência Estendido apre-
sentado na seção 4.3, utilizando o desvio de potência reativa como
índice para obter a solução particular do método proposto. Em se-
guida, testou-se a inclusão de CST no problema de FPE, utilizando-se
métodos tensoriais para determinar a solução particular (ao invés da
minimização do desvio de potência reativa). Foi escolhida esta opção
pois as equações de alinhamento tornavam funções objetivo relaciona-
das à distribuição de potência reativa pouco efetivas. Abordaram-se
as modelagens de FPO com CST apresentadas nas seções 4.5.1 e 4.5.2,
considerando as equações de uxo de potência e as equações de alinha-
mento como restrições de igualdade, e os limites operativos de tensão




Este trabalho apresentou análises em regime permanente do con-
trole de potência reativa-tensão em SEP. O capítulo inicial apresentou
uma introdução ao assunto e ao controle hierárquico de tensão.
O segundo capítulo apresentou a base teórica sobre controle QV.
Primeiramente foi exposta uma análise matemática do acoplamento
entre a potência reativa e a tensão do ponto de vista de sistemas de
transmissão. Em seguida, foram apresentados os dispositivos utilizados
no controle, as estratégias e os métodos de análise estática.
O terceiro capítulo abordou especicamente o CST, parte do con-
trole hierárquico responsável por lidar com as variações signcativas de
carga e de tempo de resposta lento. Foi apresentada uma revisão bi-
bliográca sobre o assunto, abordando os aspectos principais desde que
a estratégia foi proposta na década de 70 na Europa até as aplicações
atuais, incluindo estudos preliminares no Brasil. Apresentaram-se os
conceitos básicos para análise em regime permanente com equações da
rede, o que inclui nova classicação de barras e a inclusão das equações
de alinhamento.
No quarto e quinto capítulos foram apresentadas modelagens ma-
temáticas e resultados numéricos da solução de problemas de uxo de
potência e uxo de potência ótimo visando o controle QV. Entre as mo-
delagens analíticas de uxo de potência, foi apresentado o problema de
FPE, onde variáveis foram adiconadas ao problema convencional resul-
tando em um sistema de equações subdeterminado a ser resolvido. Esta
abordagem permite obter uma solução geral em termos de duas outras
soluções, uma determinada de acordo com a mínima norma Euclide-
ana e outra determinada através da matriz de espaço nulo do sistema
linear. Esta solução de espaço nulo pode ser obtida otimizando parâme-
tros pré-determinados, tal que neste trabalho foi escolhido minimizar
o desvio da geração de potência reativa de um ponto especicado. Em
seguida, considerou-se a inclusão do CST no problema de FPE, desta
vez utilizando o termo de segunda ordem do método (termo tensorial)
para obter a solução de espaço nulo.
Entre as abordagens de FPO, analisaram-se as soluções de CST
considerando restrições de tensão e de geração de potência reativa, com
o objetivo de minimizar os desvios de magnitude de tensão das barras de
carga de um ponto pré-especicado. Em seguida, propôs-se determinar
o ponto de máximo carregamento operativo da rede considerando CST.
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6.1 Fluxo de Potência Estendido
Observou-se que a modelagem matemática utilizada garantiu
uma melhor distribuição de potência reativa em relação à solução do
problema de uxo de potência convencional. A solução de espaço nulo,
obtida através de um problema de otimização, foi determinante neste
resultado. Além disso, a aplicação do método de solução no problema
de FPE apresentou pouca diferença em relação ao método de uxo de
potência convencional do ponto de vista de desempenho do processo
iterativo, considerando o número de iterações e o tempo de processa-
mento.
6.2 Fluxo de Potência Estendido com Controle Secundário de
Tensão
Durante o processo iterativo, notou-se que as restrições de ali-
nhamento foram as guras de mérito que mais tiveram diculdade de
satisfazer a tolerância. No entanto, isto não gerou um número signi-
cativo de iterações extras. Além disso, as restrições de alinhamento
foram importantes para garantir uma reserva de potência reativa me-
lhor distribuída que nos métodos sem CST.
Observou-se também a inuência da escolha das barras piloto
e barras de regulação do sistema, e a sensibilidade da magnitude de
tensão especicada nas mesmas. Estas especicações são determinantes
para a convergência do método iterativo.
Como desvantagem da abordagem de Fluxo de Potência com
CST, a não imposição de restrições limitantes nos métodos de uxo
de potência permitiu que as tensões nas barras de regulação fossem
muito elevadas em soluções de carregamento pesado. Outro problema
identicado foi a conversão das barras de regulação que atingem o limite
de potência reativa. Do ponto de vista de operação, as barras piloto da
área cujas barras tiveram o limite alcançado cam sem controle.
6.3 Fluxo de Potência Ótimo com Controle Secundário de
Tensão
Impondo-se os limites de tensão sob as barras, notou-se que uma
inuência ainda maior das restrições de alinhamento no desempenho
dos métodos com CST. Estas equações restringem muito as possibi-
Sugestões para trabalhos futuros 91
lidades de solução dos problemas, tal que a otimização da função ob-
jetivo ca prejudicada em relação aos métodos sem CST. Além disso,
quando restições de potência reativa foram atingidas, observou-se que
ás áreas tenderam a car sem controle. Estratégias de conversão de
barras mostram sua importância neste ponto.
Aumentando-se gradativamente o índice de carregamento do sis-
tema, observou-se que os métodos encontram soluções melhores do
ponto de vista de distribuição de potência reativa quando a tensão
especicada nas barras piloto é ajustada de acordo com a variação de
carga. Porém, estes ajustes não implicam diretamente em atingir índi-
ces maiores de carregamento.
Comparando-se critérios como perdas de potência ativa ou per-
l de tensão nas barras, notou-se que as soluções considerando o CST
apresentam pior desempenho que as soluções sem o uso de CST. Além
disso, notou-se que o CST não garante menor margem de geração de
potência reativa em relação a métodos sem CST. No entanto, o CST
impede que esta margem esteja mal distribuída, isto é, impede que
haja geradores consumindo e outros gerando potência reativa na mesma
área. Do ponto de vista de operação, espera-se que esta condição per-
mita melhor desempenho do sistema na ocorrência de contingências.
6.4 Sugestões para trabalhos futuros
Considerando as diculdades encontradas neste trabalho, sugere-
se:
 Análises de contingências considerando CST. Observar parâme-
tros como: convergência, nível de tensão, modicação das reser-
vas de potência reativa e carregamento operacional do sistema em
comparação com a modelagem de uxo de potência convencional.
 Teste de estratégias alternativas de conversão de barras para as
barras piloto e de regulação. Os procedimentos adotados neste
trabalho serviram para demonstrar a importância e a necessidade
dessa conversão, mas não foram efetivos em casos em que houve
aumento de carregamento. Na literatura, não há consenso de que
a conversão de barras é o melhor procedimento no caso de limites
atingidos.
 Inclusão de transformadores de tap variável na modelagem analí-
tica do problema com CST. Estes equipamentos são dispositivos
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de controle QV que possivelmente podem contribuir na determi-
nação de soluções com melhor distribuição de potência reativa e
soluções que permitam maior carregamento da rede.
 Desenvolvimento de uma estratégia de controle de tensão para
as barras piloto. Neste trabalho utilizou-se um valor xo para a
magnitude de tensão das barras piloto, e variando-se estes valo-
res considerando aumento de carregamento na rede, observou-se
grande inuência na obtenção de soluções para o problema de
uxo de potência. Desta forma, sugere-se um estudo maior dos
valores a serem xados para cada patamar de carga, ou ainda in-
cluir uma expressão matemática que permita controlar a tensão
destas barras em situações de máximo carregamento.
 Observação do desempenho de parâmetros relacionados à potên-
cia ativa, como perdas de potência e custos de geração, dada a
dependência crescente e diculdade de separar problemas QV de
problemas P.
 Análise do uxo de potência entre áreas, comparando-se o de-
sempenho do CST com as modelagens analíticas convencionais.
Mantendo-se uma melhor distribuição de potência reativa dentro
de cada área, espera-se que com CST os uxos de potência reativa
entre áreas sejam menores do que quando se utiliza as modela-
gens convencionais. O uxo de potência ativa também pode ser
avaliado considerando limites de transmissão.
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APÊNDICE A -- Método Primal-Dual de Pontos Interiores
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A.1 SOLUÇÃO DO FPO VIA MÉTODO DE PONTOS IN-
TERIORES
Considere o problema de otimização restrita na forma compacta
mostrada a seguir.
Minimize f(x)
sujeito a g(x) = 0
h(x)  hlim
(A.1)
onde x é o vetor das variáveis primais de otimização, e as equações
vetoriais representam as restrições de igualdade e de desigualdade.
A.1.1 Solução via método primal-dual
A metodologia de solução do problema expresso pela Eq. (A.1)
via método de Pontos Interiores pode ser sumarizada nos passos des-
critos a seguir.
 transformação das restrições de desigualdade em restrições de
igualdade através do uso de variáveis de folga; isto fornece
h(x) + s  hlim = 0
s > 0
(A.2)
onde, s é um vetor cujos componentes (si são as variáveis de folga
correspondentes às restrições de desigualdade);






 aplicação das condições de otimalidade no problema resultante, o





sujeito a g(x) = 0




A função Lagrangeana do problema expresso na Eq. (A.3) é
$(x;s;;) = f(x)  
X
i
ln si + 
tg(x) + t
 
h(x) + s  hlim
(A.4)
onde todos os termos foram denidos anteriormente
A aplicação das condições de Karush-Kuhn-Tucker à Eq. (A.4)
fornece
rx$(x;s;;) = 0 = rxf(x) +rxg(x)t+rxh(x)t
rs$(x;s;;) = 0 =   e + S
r$(x;s;;) = 0 = g(x)
r$(x;s;;) = 0 = h(x) + s  hlim
(A.5)
onde, rxf(x) e rxh(x) representam a prmeira derivada de f(x) e
h(x), respectivamente; rxg(x) = J(x) é a matriz Jacobiana de g(x);
e é um vetor unitário de dimensão adequada; e S é uma matriz diagonal
formada pelos elementos do vetor s.
As condições expressas pela Eq. (A.5) são acrescidas das restri-
ções de não negatividade, correspondentes às variáveis de folga, e de
sinal, relativas aos multiplicadores duais; isto é,
s  0;   0 (A.6)
O ponto estacionário do problema representado pela Eq. (A.3) é
obtido resolvendo-se a Eq. (A.5). Utilizando-se o método de Newton-
Raphson, o seguinte sistema de equações lineares deve ser resolvido a
cada iteração:
H(x;;l;u)x + J(x)
t+rxh(x)t =   t
s + S =   ( e + S)
J(x)x =   g(x)










é a matriz de segundas derivadas da função Lagrangeana em relação às
variáveis de otimização;r2xf(x),r2xgi(x), er2xhi(x) são as matrizes
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de segundas derivadas de f(x), gi(x) e hi(x), respectivamente;
t = rx$(x;s;;) = rxf(x) + J(x)t+rxh(x)t
e  é uma matriz diagonal formada pelos elementos dos vetor .













h(x) + s  hlim
3775 (A.8)
com a matriz W(x;s;) dada por2664
H(x;;l;u) 0 J(x)
t rxh(x)t
0  0 S
J(x) 0 0 0
rxh(x) I 0 0
3775 (A.9)
onde I é a matriz identidade. Note que esta matriz, originalmente não
simétrica, pode se tornar simétrica multiplicando-se a segunda linha
por S.
A solução da Eq. (A.8) fornece os incrementos nas variáveis pri-
mais e duais do problema de otimização. A não violação das restrições
de não-negatividade das variáveis de folga e de sinais dos multiplica-
dores duais é assegurada, calculando-se o comprimento do passo nos

















A atualização das variáveis primais e duais é dada por,
xk+1 = xk + px
k k+1 = k + d
k
sk+1 = sk + ps
k k+1 = k + d
k
(A.11)
onde,  é uma constante cuja nalidade é garantir que as variáveis s e
 não se anulem, recomendando-se para a mesma o valor de 0;9995,
[9].
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Portanto, a nalidade dos fatores de passo p e d é garan-
tir a não negatividade das variáveis de folga e assegurar uma redução
suciente na função de mérito representada pela função Lagrangeana.
O valor do parâmetro barreira é computado ao nal de cada





onde l é o número restrições de desigualdade.
O algoritmo para a resolução de um problema de otimização
via método de Pontos Interiores versão Primal-Dual é sumarizado nos
passos descritos a seguir.
1. Inicialização das variáveis primais e duais;
2. Cálculo do vetor gradiente da função Lagrangeana aumentada
(Eq. (A.5));
3. Teste de convergência: comparação da norma euclidiana do vetor
gradiente e do valor do parâmetro barreira  com as respectivas
tolerâncias. Se o critério de convergência for satisfeito, o processo
iterativo é encerrado;
4. Cálculo da matriz W e solução do sistema linear (Eq. (A.8));
5. Determinação dos comprimentos dos passos nos espaços primal e
dual (equações (A.10));
6. Atualização das variáveis de otimização (Eq. (A.11));
7. Cálculo do novo valor do parâmetro barreira  (Eq. (A.12)).
Retorno ao passo (2).
A.1.2 Redução do sistema linear
Eq. (A.8) pode ser signicativamente reduzido, de maneira a
tornar sua dimensão independente do número de restrições de desi-
gualdade [9]. Para isto, denam-se os seguintes vetores
l =   e + S
yl = h(x) + su   hlim
(A.13)
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tal que, as equações (A.7) podem ser re-escritas na forma
s + S =   l
rxh(x)x +s =   yl
(A.14)
A última equação pode ser expressa como
s =  rxh(x)x  yu (A.15)
A substituição da Eq. (A.15) na primeira Eq. (A.14) resulta em
 = S 1( l +yl) + S 1rxh(x)x (A.16)




x + J(x)t =
 t rxh(x)tS 1( l +yl)
(A.17)
Denindo-seeH(x;s;;) = H(x;;) +rxh(x)tS 1l rxh(x)et =   t rxh(x)tS 1( l +yl)
a Eq. (A.17) transforma-se em
eH(x;s;;)x + J(x)t = et (A.18)












A dimensão do sistema linear reduzido da Eq. (A.19) é indepen-
dente do número de restrições de desigualdade, sendo igual a soma dos
números de variáveis de otimização e de restrições de igualdade.
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APÊNDICE B -- Programação Quadrática via KNITRO
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O problema geral de programação quadrática a ser resolvido pelo
KNITRO é denido como:
Minimizar 1=2x0Hx+ g0x




lb  x  ub
(B.1)
Onde:
H é a Hessiana da função Lagrangena em relação as variáveis
x do problema;
g é o gradiente da função objetivo (linear, quadrática ou não
linear) em relação a x;
Aeq e beq são os parâmetros das restrições de igualdade linea-
res;
ceq(x) são restrições de igualdade não lineares;
A e b são os parâmetros das restrições de desigualdade lineares;
c(x) são restrições de desigualdade não lineares;
lb é ub são os limites inferiores e superiores impostos ao vetor
de variáveis x
O seu uso conjunto com o MATLAB é viabilizado através da
chamada de uma função, que exporta os parâmetros necessários para
a solução do problema e importa os resultados obtidos de volta para
o programa. Um exemplo simples para esta função em problemas de
programação quadrática com restrições de igualdade e desigualdade é:
[x,exitag,lambda] = knitromatlabqp(x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,options)
Nesta interface, 'knitromatlabqp' ativa o KNITRO, 'x0' é a es-
timativa do ponto inicial e 'options' possibilita escolher o método de
solução, a tolerância, o número máximo de iterações e outras customi-
zações. Já as variáveis 'x' e 'lambda' carregam os dados de saída da
solução ótima do problema resolvido pelo KNITRO, enquanto que 'exit-
ag' disponibiliza o relatório da execução do programa. Mais detalhes
podem ser encontrados em [37].
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Visando ilustrar geometricamente o signicado da solução de mí-
nima norma Euclideana, considere que o sistema linear subdeterminado





35 =  4
6

Neste caso, as duas equações representam dois hiperplanos em termos
de três variáveis. A solução de mínima norma obtida com o auxílio da
Eq. (4.13) é yt0 =
  0:496 1:128 0:560 . A gura C.1 mos-
tra a interpretação geométrica deste sistema linear subdeterminado.
Existem innitas soluções, representadas pela linha reta na intercessão
dos dois hiperplanos. Há uma única solução de mínima norma, a qual é
um ponto na linha reta, como indicado pelo segmento de reta partindo
da origem, perpendicular à linha reta que representa o espaço das so-
luções viáveis. A componente de espaço nulo é ortogonal à solução de
mínima norma. Detalhes adicionais sobre este tipo de solução podem
ser encontrados em [38, 39].
Figura C.1  Solução de mínima norma Euclideana - interpretação ge-
ométrica.
